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terület igénybevétele (oszlop, 

transzformátor állomás, 
vezeték, biztonsági övezet) 

db Hossz 
(m) m2 Összes 

(m2)

1 0919/1 Miskolc rét 5 1165,00 124,33 Biztonsági övezet 801 801

2 0918/1 Miskolc kivett Bodva folyó 0 5283 0 Biztonsági övezet 457 457

3 012/1 Felsőzsolca kivett transzformátorház
kivett üzemi terület 0 1695 0 Távvezeték és biztonsági övezet

portál 1 20,5 1199 1199

4 011/19 Felsőzsolca szántó 1 3286 25,38 Biztonsági övezet 223 223

5 07/2 Felsőzsolca kivett töltés 2 2208 0 Távvezeték és biztonsági övezet 47,5 2681 2681

6 07/1 Felsőzsolca kivett Kis-Sajó folyó 0 4339 0 Távvezeték és biztonsági övezet
oszlop 22,3 542 542

7 011/7 Felsőzsolca szántó
 rét 4 2063 33,11 Távvezeték és biztonsági övezet

oszlop 2 228,8125
16422
205 16422

8 08 Felsőzsolca kivett Holt-Bódva 0 7928 0 Távvezeték és biztonsági övezet 19,6 1507 1507

9 010/5 Felsőzsolca kivett anyagbánya 3 1906 0 Távvezeték és biztonsági övezet 110,9 6819 6819

10 010/8 Felsőzsolca erdő 1 1247 6,64 Távvezeték és biztonsági övezet 65,2 4358 4358

11 06/39 Arnót szántó
 kivett árok 0 9506 22,33 Távvezeték és biztonsági övezet 34,6 2340 2340

12 06/12 Arnót szántó
 legelő 1 7347 36,1 Távvezeték és biztonsági övezet

oszlop 1 131,655 8765 8765

13 06/15 Arnót kivett út 0 1235 0 Távvezeték és biztonsági övezet 7,6 505 505

14 06/19 Arnót szántó 0 4017 9,4 Távvezeték és biztonsági övezet 27,5 1676 1676

15 06/20 Arnót szántó
 legelő 1 9760 23,04 Távvezeték és biztonsági övezet 129,9 7841 7841

16 06/23 Arnót kivett helyi közút 0 1474 0 Biztonsági övezet 1439 1439

17 06/17 Arnót szántó
 kivett mocsár 4 2904 84,09 Biztonsági övezet 143 143

18 06/21 Arnót szántó
 legelő 0 9954 12,7 Távvezeték és biztonsági övezet 88,1 5261 5261

19 06/22 Arnót

kivett Sajó folyó
szántó

 kivett mocsár
 árok

0 6114 10,62 Távvezeték és biztonsági övezet
oszlop 1 74,4

5407
61 5407

20 07/12 Arnót
szántó

 rét
 kivett mocsár

5 9465 146,64
Biztonsági övezet 1723 1723

21 07/23 Arnót szántó
 fásított terület 5 1202 118,91 Távvezeték és biztonsági övezet

oszlop 1 461,4
26801
90 26801

22 07/5 Arnót kivett út 0 6572 0 Biztonsági övezet 1177 1177

23 07/3 Arnót kivett Kis-Sajó 6 2013 0 Biztonsági övezet 636 636

24 07/22 Arnót szántó 0 3269 9,38 Távvezeték és biztonsági övezet 12,9 869 869

25 07/21 Arnót szántó 0 3026 8,68 Távvezeték és biztonsági övezet 11,6 777 777

26 07/20 Arnót szántó
 fásított terület 1 1336 31,3 Távvezeték és biztonsági övezet 40,4 2711 2711

27 07/19 Arnót szántó 0 4171 11,97 Távvezeték és biztonsági övezet 13,9 930 930

28 07/18 Arnót szántó 0 7865 22,57 Távvezeték és biztonsági övezet 25 1671 1671

29 014/4 Arnót kivett közút 0 2707 0 Távvezeték és biztonsági övezet 8,4 559 559

30 019/23 Arnót szántó 11 6424 282,91 Távvezeték és biztonsági övezet
oszlop 1 354,6

23670
55 23670
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31 019/22 Arnót szántó 0 7300 17,74 Távvezeték és biztonsági övezet 22,2 1496 1496

32 019/21 Arnót szántó 0 7299 17,74 Távvezeték és biztonsági övezet 22,3 1508 1508

33 019/20 Arnót szántó 0 5122 12,45 Távvezeték és biztonsági övezet 15,7 1066 1066

34 019/19 Arnót szántó 0 9476 23,03 Távvezeték és biztonsági övezet 29,6 2009 2009

35 019/18 Arnót szántó 1 7733 43,09 Távvezeték és biztonsági övezet 57,1 3890 3890

36 019/17 Arnót szántó 0 9435 22,93 Távvezeték és biztonsági övezet 31,1 2127 2127

37 019/16 Arnót szántó 0 9434 22,92 Távvezeték és biztonsági övezet 29,6 2086 2086

38 019/14 Arnót kivett út 0 1418 0 Távvezeték és biztonsági övezet 3,8 221 221

39 024/31 Arnót szántó
 legelő 5 5065 155,5 Távvezeték és biztonsági övezet

oszlop 1 147,2
10134
90 10134

40 024/30 Arnót szántó 0 7656 21,97 Távvezeték és biztonsági övezet 22,3 1538 1538

41 024/29 Arnót szántó 0 4844 13,9 Távvezeték és biztonsági övezet 14 966 966

42 024/28 Arnót szántó 3 9922 114,58 Távvezeték és biztonsági övezet 111,2 7648 7648

43 028/8 Arnót szántó 6 3544 145,81 Távvezeték és biztonsági övezet 163,2 11190 11190

44 031/16 Arnót kivett országos közút 3 5152 0 Távvezeték és biztonsági övezet 64,6 4442 4442

45 028/11 Arnót szántó 12 5338 314,25 Távvezeték és biztonsági övezet
oszlop 1 202,8

13826
61 13826

46 029 Arnót kivett közút 0 4832 0 Távvezeték és biztonsági övezet 4,6 312 312

47 030/1 Arnót szántó 3 9821 84,73 Távvezeték és biztonsági övezet 65,1 4456 4456

48 049/7 Szirmabesenyő szántó 0 2771 3,33 Távvezeték és biztonsági övezet 3,8 263 263

49 046/2 Szirmabesenyő szántó 18 4595 194,93 Biztonsági övezet 264 264

50 049/4 Szirmabesenyő

szántó
 kivett árok

legelő
 kivett út
 szántó

0 5502 4,84

Távvezeték és biztonsági övezet 5,2 653 653

51 049/8 Szirmabesenyő kivett saját használatú út 0 5265 0 Távvezeték és biztonsági övezet 6,1 408 408

52 049/5 Szirmabesenyő

szántó
legelő

 kivett magánút
 szántó

2 2003 25,32

Távvezeték és biztonsági övezet 55,3 3376 3376

53 049/6 Szirmabesenyő szántó
kivett beruházási terület 0 997 0 Távvezeték és biztonsági övezet

oszlop 1 355,5
24065
71 24065

54 034/12 Szirmabesenyő szántó
 kivett árok 20 2853 409,6 Távvezeték és biztonsági övezet 74,5 4946 4946

55 034/11 Szirmabesenyő szántó 3 3398 54,54 Távvezeték és biztonsági övezet 114,1 7580 7580

56 034/10 Szirmabesenyő szántó 1 8901 30,9 Távvezeték és biztonsági övezet 62,1 4128 4128

57 034/9 Szirmabesenyő szántó 2 5231 41,97 Távvezeték és biztonsági övezet
oszlop 1 80,5

5345
49 5345

58 034/8 Szirmabesenyő szántó 1 7179 28,18 Távvezeték és biztonsági övezet 53,3 3540 3540

59 034/7 Szirmabesenyő szántó 1 4850 22,79 Távvezeték és biztonsági övezet 45,2 3000 3000

60 034/6 Szirmabesenyő szántó
 kivett árok 7 4371 111,8 Távvezeték és biztonsági övezet 130,6 8673 8673

61 046/1 Szirmabesenyő szántó 6 7329 99,99 Távvezeték és biztonsági övezet
oszlop 1 179,7

11677
55 11677

62 034/15 Szirmabesenyő kivett út 0 4556 0 Távvezeték és biztonsági övezet 4,4 291 291

63 034/27 Szirmabesenyő szántó 35 1896 707,16 Távvezeték és biztonsági övezet
oszlop 1 460,9

30617
55 30617

64 022/13 Szirmabesenyő szántó 28 6201 498,69 Távvezeték és biztonsági övezet
oszlop 1 449

29831
49 29831

65 032 Szirmabesenyő kivett közút 0 4028 0 Távvezeték és biztonsági övezet 20,9 1382 1382
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66 024/44 Szirmabesenyő szántó
 fásított terület 28 857 721,25 Távvezeték és biztonsági övezet

oszlop 1 310,8
20697
55 20697

67 034/16 Szirmabesenyő szántó 1 9136 19,9 Távvezeték és biztonsági övezet 96 6320 6320

68 034/17 Szirmabesenyő szántó
 kivett út 12 3730 261,13 Távvezeték és biztonsági övezet

oszlop 1 90
5975
49 5975

69 019 Szirmabesenyő kivett közút
kivett országos közút 3 743 0 Biztonsági övezet 56 56

70 014/6 Szirmabesenyő

szántó
községi mintatér

legelő
szántó

0 4301 8,21

Távvezeték és biztonsági övezet 0,2 1085 1085

71 021 Szirmabesenyő kivett közút 0 1295 0 Biztonsági övezet 119 119

72 020 Szirmabesenyő kivett országos közút 1 4660 0 Távvezeték és biztonsági övezet 21,4 884 884

73 022/4 Szirmabesenyő szántó 2 7454 39,43 Távvezeték és biztonsági övezet 87,3 5187 5187

74 022/5 Szirmabesenyő szántó 2 6965 34,35 Távvezeték és biztonsági övezet
oszlop 1 112,6

7481
55 7481

75 022/6 Szirmabesenyő szántó 1 2631 15,37 Távvezeték és biztonsági övezet 53,4 3546 3546

76 022/7 Szirmabesenyő szántó 3 7455 44,46 Távvezeték és biztonsági övezet 161,0 10695 10695

77 014/51 Sajóvámos legelő 1 6076 16,72 Távvezeték és biztonsági övezet
oszlop 1 108,9

6647
55 6647

78 014/50 Sajóvámos legelő 4 3823 45,58 Távvezeték és biztonsági övezet 77,7 5158 5158

79 014/49 Sajóvámos legelő 4 319 41,93 Távvezeték és biztonsági övezet 67,1 4454 4454

80 014/47 Sajóvámos legelő 4 4291 46,06 Távvezeték és biztonsági övezet 71,6 4751 4751

81 014/41 Sajóvámos szántó 13 6257 239,57 Távvezeték és biztonsági övezet
oszlop 1 172,7

11471
80 11471

82 014/40 Sajóvámos szántó 2 8159 50,07 Távvezeték és biztonsági övezet 30 1993 1993

83 014/39 Sajóvámos szántó 2 6321 47,15 Távvezeték és biztonsági övezet 27,9 1851 1851

84 014/38 Sajóvámos szántó 3 6320 65,69 Távvezeték és biztonsági övezet 38,6 2564 2564

85 014/37 Sajóvámos szántó 1 2612 22,99 Távvezeték és biztonsági övezet 13,5 894 894

86 014/35 Sajóvámos szántó 0 5277 9,67 Távvezeték és biztonsági övezet 5,7 377 377

87 014/36 Sajóvámos szántó 0 5281 9,66 Távvezeték és biztonsági övezet 5,7 376 376

88 014/34 Sajóvámos szántó 4 9434 91,66 Távvezeték és biztonsági övezet 54,3 3609 3609

89 014/33 Sajóvámos szántó 6 9430 129,67 Távvezeték és biztonsági övezet 78,6 5220 5220

90 019 Sajóvámos kivett közút
kivett országos közút 3 743 0 Távvezeték és biztonsági övezet 7,1 775 775

91 014/32 Sajóvámos szántó 1 1882 22,04 Távvezeték és biztonsági övezet 13,3 881 881

92 014/31 Sajóvámos szántó 0 7959 14,75 Távvezeték és biztonsági övezet 8,8 587 587

93 014/30 Sajóvámos szántó 1 1903 22,06 Távvezeték és biztonsági övezet 13,2 876 876

94 014/29 Sajóvámos szántó 2 545 38,01 Távvezeték és biztonsági övezet 22,9 1521 1521

95 014/28 Sajóvámos szántó 3 5592 65,73 Távvezeték és biztonsági övezet
oszlop 1 40,1

2666
49 2666

96 014/27 Sajóvámos szántó 3 5680 65,75 Távvezeték és biztonsági övezet 40,8 2712 2712

97 014/26 Sajóvámos szántó 2 9425 54,11 Távvezeték és biztonsági övezet 34,1 2269 2269

98 014/25 Sajóvámos szántó 2 1978 40,36 Távvezeték és biztonsági övezet 25,8 1713 1713

99 014/24 Sajóvámos szántó 1 7471 32,11 Távvezeték és biztonsági övezet 20,7 1374 1374

100 014/23 Sajóvámos szántó 2 4189 44,59 Távvezeték és biztonsági övezet 28,9 1921 1921

101 014/22 Sajóvámos szántó 2 4094 44,6 Távvezeték és biztonsági övezet 29,1 1935 1935
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102 014/21 Sajóvámos szántó 1 3811 25,6 Távvezeték és biztonsági övezet 16,8 1119 1119

103 014/20 Sajóvámos szántó 1 3798 25,6 Távvezeték és biztonsági övezet 16,9 1125 1125

104 014/19 Sajóvámos szántó 1 3787 25,6 Távvezeték és biztonsági övezet 17 1133 1133

105 014/18 Sajóvámos szántó 5 3576 100,05 Távvezeték és biztonsági övezet 67,4 4476 4476

106 014/16 Sajóvámos szántó 1 3723 26,21 Távvezeték és biztonsági övezet 17,9 1186 1186

107 014/15 Sajóvámos szántó 1 3720 26,21 Távvezeték és biztonsági övezet
oszlop ,5 18

1195
28 1195

108 014/14 Sajóvámos szántó 1 9314 36,89 Távvezeték és biztonsági övezet
oszlop ,5 25,6

1699
28 1699

109 014/17 Sajóvámos szántó 2 7608 52,4 Távvezeték és biztonsági övezet 35,5 2357 2357

110 014/8 Sajóvámos szántó 0 4305 8,22 Távvezeték és biztonsági övezet 5,8 384 384

111 014/9 Sajóvámos szántó 0 4044 7,72 Távvezeték és biztonsági övezet 5,4 360 360

112 014/13 Sajóvámos szántó 0 3826 7,31 Távvezeték és biztonsági övezet 5,1 339 339

113 014/7 Sajóvámos szántó 0 4299 8,21 Távvezeték és biztonsági övezet 5,8 384 384

114 014/11 Sajóvámos szántó 0 3828 7,31 Távvezeték és biztonsági övezet 5,1 341 341

115 014/12 Sajóvámos szántó 0 3595 6,87 Távvezeték és biztonsági övezet 4,8 319 319

116 014/6 Sajóvámos

szántó
községi mintatér

legelő
szántó

0 4301 8,21

Távvezeték és biztonsági övezet 5,8 386 386

117 014/5 Sajóvámos szántó 0 4300 8,21 Távvezeték és biztonsági övezet 5,8 386 386

118 014/2 Sajóvámos szántó 4 9836 95,19 Távvezeték és biztonsági övezet 68,8 4570 4570

119 014/1 Sajóvámos szántó 3 9132 74,74 Távvezeték és biztonsági övezet 63,2 3274 3274

120 014/46 Sajóvámos kivett út 0 4106 0 Biztonsági övezet 133 133

121 028/7 Sajóvámos szántó 2 8382 54,21 Biztonsági övezet 446 446

122 014/43 Sajóvámos legelő 0 2064 1,44 Biztonsági övezet 440 440

123 011 Sajóvámos
kivett árok

rét
 kivett töltés

5 23 60,71
Távvezeték és biztonsági övezet 5,9 240 240

124 037/3 Sajóvámos kivett Holt-Sajó
kivett Holt-Sajó 4 4675 0 Biztonsági övezet 265 265

125 0165/1 Sajóvámos fásított terület
 legelő 3 483 18,88 Biztonsági övezet 11 11

126 0105/3 Sajókeresztúr kivett Kis-Sajó 1 7437 0 Biztonsági övezet 424 424

127 0106 Sajókeresztúr rét 0 7667 18,63 Távvezeték és biztonsági övezet 29,0 1770 1770

128 0107 Sajókeresztúr kivett út 0 3519 0 Távvezeték és biztonsági övezet 4 271 271

129 085 Sajókeresztúr kivett út 0 3497,00 0 Távvezeték és biztonsági övezet 4,5 296 296

130 086/7 Sajókeresztúr szántó
szántó 0 3154 5,89 Távvezeték és biztonsági övezet 33,8 1724 1724

131 086/5 Sajókeresztúr szántó 3 9235 78,14 Biztonsági övezet 2287 2287

132 086/6 Sajókeresztúr szántó 1 5347 29,99 Távvezeték és biztonsági övezet 109,3 6086 6086

133 086/8 Sajókeresztúr szántó 26 5405 577,59 Távvezeték és biztonsági övezet
oszlop 2 517

33734
110 33734

134 0100 Sajókeresztúr kivett út 0 1915 0 Távvezeték és biztonsági övezet 2,2 146 146

135 0102/4 Sajókeresztúr szántó
 rét 17 3032 321,12 Távvezeték és biztonsági övezet

oszlop 1 500,5
33234
49 33234

136 0108/8 Sajókeresztúr szántó 3 1611 46,78 Távvezeték és biztonsági övezet 190,8 12419 12419

137 088/2 Sajókeresztúr szántó
 kivett mocsár 4 1889 100 Távvezeték és biztonsági övezet 119,7 9503 9503
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F01. Függelék Felsőzsolca - Sajóivánka II-III. 400 kV-os távvezeték és optikai összeköttetés
TERÜLETKIMUTATÁS ÉPÍTÉS

138 088/1 Sajókeresztúr szántó
 kivett út 15 9130 369,59 Távvezeték és biztonsági övezet

oszlop 1 343,6
22315
49 22315

139 090 Sajókeresztúr kivett elhagyott vízmeder 2 899 0 Távvezeték és biztonsági övezet 32,1 2528 2528

140 091 Sajókeresztúr rét 1 5778 38,34 Biztonsági övezet 40 40

141 089 Sajókeresztúr rét 0 3865 9,39 Távvezeték és biztonsági övezet 38 2455 2455

142 074/10 Sajóecseg szántó
 fásított terület 9 9359 159,28 Távvezeték és biztonsági övezet

oszlop 1 71,5
3432
49 3432

143 065 Sajóecseg kivett Kis-Sajó 2 1407 0 Távvezeték és biztonsági övezet 43,1 3526 3526

144 070 Sajóecseg szántó 0 7611 11,26 Biztonsági övezet 0 0

145 064/15 Sajóecseg szántó
 fásított terület 6 3995 185,78 Távvezeték és biztonsági övezet

oszlop 1 304,9
18335
49 18335

146 071 Sajóecseg szántó 1 4549 21,53 Távvezeték és biztonsági övezet 111,4 7255 7255

147 069/2 Sajóecseg kivett út
 szántó 3 4338 63,93 Távvezeték és biztonsági övezet 160,0 10764 10764

148 069/3 Sajóecseg szántó 0 9295 17,75 Távvezeték és biztonsági övezet
oszlop 1 43,4

2882
55 2882

149 069/4 Sajóecseg szántó 4 2823 76,52 Távvezeték és biztonsági övezet 199,0 14360 14360

150 064/14 Sajóecseg

kivett beépített terület
szántó

kivett beépített terület
 szántó

0 6668 19,55

Távvezeték és biztonsági övezet 23,8 1718 1718

151 068/1 Sajóecseg szántó
 fásított terület 1 4889 27,29 Távvezeték és biztonsági övezet

oszlop 1 81,5
5532
103 5532

152 068/2 Sajóecseg szántó 0 4850 9,26 Távvezeték és biztonsági övezet 19,7 1364 1364

153 069/1 Sajóecseg kivett út
 szántó 3 2506 61,15 Távvezeték és biztonsági övezet 153,6 10533 10533

154 057 Sajóecseg
kivett töltés
kivett árok

kivett közforgalmú vasút
4 8464 0

Távvezeték és biztonsági övezet 19,4 1705 1705

155 049/1 Sajóecseg szántó 2 4480 36,23 Távvezeték és biztonsági övezet 199,9 12570 12570

156 050/1 Sajóecseg kivett országos közút 0 5471 0 Távvezeték és biztonsági övezet 15,7 1090 1090

157 051/1 Sajóecseg szántó 0 8714 15,89 Távvezeték és biztonsági övezet 34,5 2187 2187

158 049/2 Sajóecseg

legelő
 kivett út
 szántó
szántó

1 7898 26,49

Biztonsági övezet 1228 1228

159 023/2 Boldva legelő 3 9750 62,01 Távvezeték és biztonsági övezet 133,5 9094 9094

160 023/1 Boldva szántó 2 9401 56,16 Távvezeték és biztonsági övezet
oszlop 1 97,5

6675
90 6675

161 023/3 Boldva kivett saját használatú út 0 1712 0 Távvezeték és biztonsági övezet 6,4 437 437

162 024/3 Boldva kivett Sajó folyó 0 3570 0 Távvezeték és biztonsági övezet 19,2 1389 1389

163 037/18 Sajóecseg szántó
 fásított terület 5 9663 121,9 Távvezeték és biztonsági övezet 59,7 3962 3962

164 037/17 Sajóecseg szántó
 fásított terület 11 7183 236,85 Távvezeték és biztonsági övezet 113,5 7533 7533

165 037/20 Sajóecseg kivett helyi közút 0 3316 0 Távvezeték és biztonsági övezet 4 271 271

166 037/19 Sajóecseg
fásított terület

 szántó
 legelő

48 4351 999,85 Távvezeték és biztonsági övezet
oszlop 2 839,5

55883
110 55883

167 037/16 Sajóecseg
rét

 szántó
 fásított terület

52 2169 1066,32 Távvezeték és biztonsági övezet
oszlop 2 590,6

39231
110 39231

168 037/8 Sajóecseg legelő 0 4304 4,78 Távvezeték és biztonsági övezet 1,9 364 364

169 037/4 Sajóecseg legelő 0 9092 10,09 Biztonsági övezet 2 2

170 037/12 Sajóecseg szántó
 fásított terület 2 8417 53,57 Távvezeték és biztonsági övezet 72,1 4749 4749

171 037/7 Sajóecseg kivett saját használatú út 0 2119,00 0 Távvezeték és biztonsági övezet 3,1 205 205
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F01. Függelék Felsőzsolca - Sajóivánka II-III. 400 kV-os távvezeték és optikai összeköttetés
TERÜLETKIMUTATÁS ÉPÍTÉS

172 047/2 Sajóecseg kivett út 0 619 0 Biztonsági övezet 0 0

173 052 Sajóecseg kivett közút
kivett vízfolyás 1 8663 0 Távvezeték és biztonsági övezet 430 2827 2827

174 047/3 Sajóecseg rét 1 7204 32,86 Távvezeték és biztonsági övezet 40,3 2523 2523

175 049/5 Sajószentpéter

szántó
legelő

 kivett magánút
 szántó

2 2003 25,32

Távvezeték és biztonsági övezet 88,8 5838 5838

176 049/6 Sajószentpéter szántó
kivett beruházási terület 0 997 0 Távvezeték és biztonsági övezet 0,5 72 72

177 049/2 Sajószentpéter

legelő
 kivett út
 szántó
szántó

1 7898 26,49

Távvezeték és biztonsági övezet 114,5 7646 7646

178 049/3 Sajószentpéter
legelő

 kivett út
 szántó

2 1 23,75 Távvezeték és biztonsági övezet
oszlop 1 143,1

9228
49 9228

179 049/4 Sajószentpéter

szántó
 kivett árok

legelő
 kivett út
 szántó

0 5502 4,84

Biztonsági övezet 229 229

180 050/3 Sajószentpéter kivett út
 szántó 10 9022 207,84 Távvezeték és biztonsági övezet 141,3 9526 9526

181 050/5 Sajószentpéter
kivett út
 szántó
szántó

4 1525 64,78 Távvezeték és biztonsági övezet
oszlop 1 135,7

9165
90 9165

182 050/4 Sajószentpéter szántó 1 5747 29,65 Távvezeték és biztonsági övezet 31,8 2140 2140

183 050/6 Sajószentpéter kivett út
 szántó 5 445 143,98 Távvezeték és biztonsági övezet 60,9 4110 4110

184 051 Sajószentpéter kivett út 0 6271 0 Távvezeték és biztonsági övezet 9,1 613 613

185 035 Sajószentpéter kivett Sajó folyó 23 4761 0 Távvezeték és biztonsági övezet 35,7 2447 2447

186 036/32 Sajószentpéter kivett beruházási terület 0 590 0 Távvezeték és biztonsági övezet 7,0 271 271

187 039 Sajószentpéter szántó 12 6595 253,19 Távvezeték és biztonsági övezet 57,1 3967 3967

188 038/7 Sajószentpéter kivett út 1 6762 0 Távvezeték és biztonsági övezet 14,1 948 948

189 040/65 Sajószentpéter szántó 5 7965 137,85 Távvezeték és biztonsági övezet 50 3385 3385

190 040/71 Sajószentpéter szántó
szántó 4 2349 91,79 Távvezeték és biztonsági övezet

oszlop 1 22,3
6998
78 6998

191 040/88 Sajószentpéter szántó 2 3008 55,98 Távvezeték és biztonsági övezet 21,4 1444 1444

192 040/86 Sajószentpéter szántó 8 8549 221,06 Távvezeték és biztonsági övezet 142,1 9527 9527

193 040/84 Sajószentpéter szántó 1 1581 28,36 Távvezeték és biztonsági övezet 30,7 2039 2039

194 040/82 Sajószentpéter szántó 4 4332 99,58 Távvezeték és biztonsági övezet
oszlop 1 129,

8610
44 8610

195 040/80 Sajószentpéter szántó 0 5434 11,74 Távvezeték és biztonsági övezet 16,7 1121 1121

196 040/78 Sajószentpéter szántó 3 9850 83,93 Távvezeték és biztonsági övezet 113,9 7811 7811

197 040/74 Sajószentpéter szántó 8 2493 176,47 Távvezeték és biztonsági övezet
oszlop 1 212,8

14337
90 14337

198 036/38 Sajószentpéter szántó 42 6012 767,1 Távvezeték és biztonsági övezet
oszlop 1 363,3

24445
49 24445

199 036/17 Sajószentpéter kivett beruházási terület 0 4581 0 Távvezeték és biztonsági övezet 15 948 948

200 036/30 Sajószentpéter szántó 5 6669 99,55 Távvezeték és biztonsági övezet
oszlop 1 227,4

15351
78 15351

201 037/72 Sajószentpéter
szántó

 kivett saját használatú út
 kivett beépítetlen terület

54 9744 1156,46 Távvezeték és biztonsági övezet
oszlop 1 467,9

31221
49 31221

202 037/60 Sajószentpéter szántó 2 7130 70,77 Biztonsági övezet 258 258

203 037/61 Sajószentpéter szántó 5 3578 141,45 Távvezeték és biztonsági övezet 39,2 2342 2342
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F01. Függelék Felsőzsolca - Sajóivánka II-III. 400 kV-os távvezeték és optikai összeköttetés
TERÜLETKIMUTATÁS ÉPÍTÉS

204 037/62 Sajószentpéter szántó 1 2678 33,67 Távvezeték és biztonsági övezet 12 796 796

205 037/63 Sajószentpéter szántó 21 890 552,07 Távvezeték és biztonsági övezet
oszlop 1 190,6

12654
44 12654

206 037/24 Sajószentpéter szántó 2 1265 54,23 Távvezeték és biztonsági övezet 19,3 1281 1281

207 037/25 Sajószentpéter szántó 1 9748 50,26 Távvezeték és biztonsági övezet 18,0 1198 1198

208 037/34 Sajószentpéter szántó 0 3581 9,11 Távvezeték és biztonsági övezet 3,3 217 217

209 037/35 Sajószentpéter szántó 15 1552 382,2 Távvezeték és biztonsági övezet 142,4 9458 9458

210 037/44 Sajószentpéter szántó 1 7099 42,32 Távvezeték és biztonsági övezet 16,4 1088 1088

211 037/45 Sajószentpéter szántó 2 40 49,49 Távvezeték és biztonsági övezet 19,3 1279 1279

212 037/54 Sajószentpéter szántó 21 8567 517,68 Távvezeték és biztonsági övezet
oszlop 1 211,8

14141
49 14141

213 028/10 Sajószentpéter szántó 4 7221 94,44 Távvezeték és biztonsági övezet
oszlop 1 138,9

9482
71 9482

214 02/1 Sajószentpéter kivett országos közút 0 8700 0 Távvezeték és biztonsági övezet 21,6 1477 1477

215 0138/9 Sajószentpéter kivett beruházási terület 1 1768 0 Távvezeték és biztonsági övezet 2,8 190 190

216 028/4 Sajószentpéter kivett beruházási terület 0 7715 0 Távvezeték és biztonsági övezet 5,1 330 330

217 0138/17 Sajószentpéter
szántó
 legelő

 kivett út
13 9188 212,51 Távvezeték és biztonsági övezet

oszlop 1 361,8
24830
55 24830

218 0138/14 Sajószentpéter szántó
 kivett út 6 2488 95,59 Távvezeték és biztonsági övezet 165,9 11348 11348

219 0138/23 Sajószentpéter szántó
 legelő 1 5179 23,28 Távvezeték és biztonsági övezet 54,9 3753 3753

220 0138/15 Sajószentpéter szántó 0 7494 11,69 Távvezeték és biztonsági övezet 24,7 1687 1687

221 0139/2 Sajószentpéter szántó
 legelő 3 9605 75,66 Távvezeték és biztonsági övezet 109,8 7541 7541

222 0137/7 Sajószentpéter kivett árok 1 2594 0 Távvezeték és biztonsági övezet 14,5 974 974

223 0139/1 Sajószentpéter szántó
 legelő 4 3273 62,52 Távvezeték és biztonsági övezet

oszlop 1 112,2
7851
90 7851

224 0138/4 Sajószentpéter kivett út 0 1999 0 Távvezeték és biztonsági övezet 4,0 276 276

225 0138/7 Sajószentpéter szántó
 kivett út 4 9951 75,4 Távvezeték és biztonsági övezet 55,6 3843 3843

226 0133/46 Sajószentpéter szántó 20 9335 530,26 Távvezeték és biztonsági övezet
oszlop 1 600,5

40751
61 40751

227 0134/3 Sajószentpéter kivett töltés 0 9102 0 Távvezeték és biztonsági övezet 26,7 1785 1785

228 0131/29 Sajószentpéter kivett helyi közút 0 1598 0 Távvezeték és biztonsági övezet 6,5 408 408

229 0133/71 Sajószentpéter szántó
 legelő 18 3223 349,29 Távvezeték és biztonsági övezet

oszlop 1 340,2
22917
61 22917

230 0131/27 Sajószentpéter szántó 6 614 122,78 Távvezeték és biztonsági övezet 289,5 19495 19495

231 0132/6 Sajószentpéter kivett patak 0 8219 0 Távvezeték és biztonsági övezet 10,1 682 682

232 0133/67 Sajószentpéter szántó 1 6818 44,44 Távvezeték és biztonsági övezet 58,8 4107 4107

233 0133/65 Sajószentpéter szántó 0 8464 22,85 Távvezeték és biztonsági övezet 30,7 2142 2142

234 0133/61 Sajószentpéter szántó 0 6124 16,92 Távvezeték és biztonsági övezet 23,1 1613 1613

235 0133/69 Sajószentpéter szántó 4 6915 116,21 Távvezeték és biztonsági övezet
oszlop 1 130,3

9032
147 9032

236 0133/63 Sajószentpéter szántó 0 5691 15,56 Távvezeték és biztonsági övezet 21,1 1472 1472

237 0133/59 Sajószentpéter szántó 0 6065 16,93 Távvezeték és biztonsági övezet 23,3 1630 1630

238 0133/57 Sajószentpéter szántó 0 5532 15,6 Távvezeték és biztonsági övezet 21,7 1517 1517

239 0133/55 Sajószentpéter szántó 0 3831 10,9 Távvezeték és biztonsági övezet 15,3 1068 1068

240 0133/53 Sajószentpéter szántó 0 6505 18,72 Távvezeték és biztonsági övezet
oszlop 1 24,2

1688
163 1688
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241 099/4 Berente szántó 2 1332 33,28 Távvezeték és biztonsági övezet 175,3 11729 11729

242 064/3 Berente kivett zagytározó 0 8599 0 Távvezeték és biztonsági övezet 28,3 1900 1900

243 096/1 Berente szántó 0 5275 8,23 Távvezeték és biztonsági övezet 37,6 2526 2526

244 0100/4 Berente szántó 4 8606 75,83 Távvezeték és biztonsági övezet
oszlop 1 319,5

21229
55 21229

245 0151/13 Berente szántó 0 3675 7,35 Biztonsági övezet 630 630

246 0151/14 Berente szántó 0 3675 7,35 Távvezeték és biztonsági övezet 13,2 2035 2035

247 0154/7 Berente kivett közút 0 2535 0 Távvezeték és biztonsági övezet 15,5 1026 1026

248 0151/15 Berente szántó 0 4530 9,06 Távvezeték és biztonsági övezet 69,7 3150 3150

249 0151/16 Berente szántó 1 4612 29,22 Távvezeték és biztonsági övezet
oszlop 1 161,5

10439
61 10439

250 0151/18 Berente szántó 6 2754 125,51 Távvezeték és biztonsági övezet
oszlop 1 339,2 22441 22441

251 0152/12 Berente szántó 1 8815 37,63 Biztonsági övezet 2073 2073

252 060 Berente szántó 1 5530 24,23 Biztonsági övezet
oszlop 0,5

4150
41 4150

253 059 Berente szántó 0 1641 2,56 Távvezeték és biztonsági övezet
oszlop 0,5 117,0

1641
70 1641

254 058 Berente szántó 1 2826 20,01 Távvezeték és biztonsági övezet 43,0 5511 5511

255 056/3 Berente szántó
 rét 2 1452 43,42 Távvezeték és biztonsági övezet 69,0 4683 4683

256 050/8 Berente szántó 0 2060 3,21 Biztonsági övezet 50 50

257 050/9 Berente szántó 3 3844 52,8 Távvezeték és biztonsági övezet 200,8 13282 13282

258 052 Berente kivett közút
kivett vízfolyás 1 8663 0 Távvezeték és biztonsági övezet

oszlop 1 59,8
4700
61 4700

259 053/1 Berente erdő
 rét 0 8539 8,64 Távvezeték és biztonsági övezet 60,9 3092 3092

260 055/5 Berente kivett drótkötélpálya 0 1962 0 Távvezeték és biztonsági övezet 7,1 469 469

261 054 Berente erdő 0 2476 0,42 Távvezeték és biztonsági övezet 32,8 2393 2393

262 0125/7 Múcsony kivett beruházási terület 1 665 0 Távvezeték és biztonsági övezet 10,3 663 663

263 0122/5 Múcsony kivett közút 0 1572 0 Távvezeték és biztonsági övezet 4,4 291 291

264 0122/4 Múcsony

kivett út
erdő községi mintatér

kivett közút
erdő

3 1449 024. 05. 0

Távvezeték és biztonsági övezet 9,4 536 536

265 0118/2 Múcsony
szántó
 legelő

 kivett vízállás
12 2476 144,21

Távvezeték és biztonsági övezet 169,4 11596 11596

266 0117/5 Múcsony szántó 11 7811 173,14 Távvezeték és biztonsági övezet
oszlop 1 415,8

27348
49 27348

267 0114/22 Múcsony kivett ipartelep 30 2001 0 Távvezeték és biztonsági övezet
oszlop 1 297,2

19735
80 19735

268 0128/1 Múcsony szántó 5 3263 101,73 Távvezeték és biztonsági övezet
oszlop 1 92,5

6348
147 6348

269 0128/4 Múcsony
szántó
 legelő

 kivett árok
1 806 12,29

Távvezeték és biztonsági övezet 46,6 3181 3181

270 0128/5 Múcsony legelő
 kivett árok 1 1734 11,5 Távvezeték és biztonsági övezet 47,6 3236 3236

271 0127/7 Múcsony szántó
 fásított terület 6 1937 87,63 Távvezeték és biztonsági övezet 167,5 11243 11243

272 0127/8 Múcsony szántó 2 35 30,73 Távvezeték és biztonsági övezet
oszlop 1 47,7

3170
44 3170

273 0127/9 Múcsony szántó
 kivett vízállás 2 746 32,64 Távvezeték és biztonsági övezet 44,3 2942 2942

274 0127/10 Múcsony
szántó

kivett vízállás
fásított terület

10 8572 174,65 Távvezeték és biztonsági övezet
oszlop 1 255,6

16970
49 16970

275 0127/11 Múcsony szántó 7 1402 121,11 Távvezeték és biztonsági övezet 173,9 11598 11598
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276 0126/13 Múcsony szántó
 kivett vízmosás 3 7086 56,17 Távvezeték és biztonsági övezet

oszlop 1 184,5
12446
90 12446

277 0125/28 Múcsony kivett helyi közút 0 2861 0 Távvezeték és biztonsági övezet 6,2 414 414

278 0125/30 Múcsony szántó
kivett vízállás 17 7404 317,6 Távvezeték és biztonsági övezet

oszlop 1 638,2
42353
49 42353

279 0125/13 Múcsony szántó 2 6159 48,06 Távvezeték és biztonsági övezet
oszlop 1 109,2

7448
55 7448

280 0150 Múcsony kivett közút 0 3245 0 Távvezeték és biztonsági övezet 4,7 324 324

281 0149/1 Múcsony szántó
 legelő 14 233 193,59 Távvezeték és biztonsági övezet

oszlop 1 329,0
22539
74 22539

282 0134/6 Múcsony legelő 3 5397 36,81 Távvezeték és biztonsági övezet 12,9 887 887

283 0142/1 Múcsony kivett országos közút 2 5797 0 Távvezeték és biztonsági övezet 18,3 1257 1257

284 0133/6 Múcsony kivett Szuha-patak 2 8568 0 Távvezeték és biztonsági övezet 10,3 707 707

285 0131/4 Múcsony kivett töltés 4 470 0 Távvezeték és biztonsági övezet 35,3 2427 2427

286 052 Szuhakálló kivett közút
kivett vízfolyás 1 8663 0 Távvezeték és biztonsági övezet 5,4 361 361

287 025/4 Szuhakálló kivett vasút 9 106 0 Távvezeték és biztonsági övezet 33,9 2336 2336

288 051/4 Szuhakálló

fásított terület
szántó

kivett vízállás
legelő

37 5917 542,06 Távvezeték és biztonsági övezet
oszlop 2 607,3

40930
180 40930

289 053/5 Szuhakálló
szántó
 legelő

 fásított terület
7 2024 129,95 Távvezeték és biztonsági övezet

oszlop 0,5 122,3
6412
3 6412

290 029/2 Szuhakálló szántó
szántó 1 1345 22,69 Távvezeték és biztonsági övezet 309,6 21239 21239

291 053/3 Szuhakálló

szántó
 legelő

 kivett út
 fásított terület

16 2726 260,4 Távvezeték és biztonsági övezet
oszlop 1 490,1

32024
49 32024

292 057 Szuhakálló
kivett töltés
kivett árok

kivett közforgalmú vasút
4 8464 0

Távvezeték és biztonsági övezet 30,9 1427 1427

293 058/8 Szuhakálló legelő
legelő 1 7184 17,87 Távvezeték és biztonsági övezet 27,1 2839 2839

294 053/6 Szuhakálló
szántó
 legelő

 fásított terület
5 8072 85,46 Távvezeték és biztonsági övezet

oszlop 0,5 36,5
4450
46 4450

295 053/2 Szuhakálló kivett árok 1 8144 0 Távvezeték és biztonsági övezet 21,3 1226 1226

296 042 Szuhakálló kivett töltés
 kivett anyaggödör 11 3460 0 Távvezeték és biztonsági övezet 47,5 3562 3562

297 071/11 Szuhakálló legelő 0 5138 0.72 Biztonsági övezet 14 14

298 013 Kazincbarcika rét 0 7740 16,18 Távvezeték és biztonsági övezet
oszlop 1 47,9

3167
74 3167

299 012 Kazincbarcika kivett közút 0 1729 0 Biztonsági övezet 765 765

300 014 Kazincbarcika szántó 1 3348 26,7 Távvezeték és biztonsági övezet 123,5 8700 8700

301 015 Kazincbarcika rét
 erdő 1 4500 21,81 Távvezeték és biztonsági övezet 106,2 4626 4626

302 017/1 Kazincbarcika rét 0 7056 14,75 Távvezeték és biztonsági övezet
oszlop 1 157,2

7139
131 7139

303 016 Kazincbarcika szántó 0 6496 12,99 Biztonsági övezet 1376 1376

304 017/2 Kazincbarcika szántó 0 5367 10,73 Biztonsági övezet 1854 1854

305 024/1 Kazincbarcika rét 0 599 1,25 Távvezeték és biztonsági övezet 8,6 553 553

306 024/2 Kazincbarcika rét 0 614 1,28 Biztonsági övezet 3 3

307 018 Kazincbarcika kivett árok 0 1805 0 Távvezeték és biztonsági övezet 6,8 403 403

308 025 Kazincbarcika kivett közterület
 rét 1 4277 26,2 Távvezeték és biztonsági övezet 9,5 1656 1656

309 026/5 Kazincbarcika rét 0 7812 16.33 Biztonsági övezet 29 29
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310 011/6 Kazincbarcika szántó 0 5235 8,17 Biztonsági övezet 227 227

311 04/5 Kazincbarcika kivett Sajó folyó 0 3731 0 Biztonsági övezet 406 406

312 011/5 Kazincbarcika szántó 0 4810 7,5 Távvezeték és biztonsági övezet 49,6 4123 4123

313 010 Kazincbarcika rét 0 5244 10,96 Távvezeték és biztonsági övezet 33,1 2069 2069

314 011/4 Kazincbarcika szántó 0 4625 7,22 Távvezeték és biztonsági övezet 108,1 4602 4602

315 011/3 Kazincbarcika szántó 0 9376 14,63 Távvezeték és biztonsági övezet 14,9 2769 2769

316 0122/12 Sajókaza rét
 szántó 6 7413 150,92 Távvezeték és biztonsági övezet

oszlop 1 139,2
9236
90 9236

317 0122/4 Sajókaza

kivett út
erdő községi mintatér

kivett közút
erdő

3 1449 024. 05. 0

Távvezeték és biztonsági övezet 4,2 282 282

318 0122/3 Sajókaza legelő 21 9175 341,91 Távvezeték és biztonsági övezet 41119 41119

319 0122/7 Sajókaza kivett vízállás 2 8211 0 Távvezeték és biztonsági övezet 111,6 7790 7790

320 0122/3 Sajókaza legelő 21 9175 341,91 Távvezeték és biztonsági övezet
oszlop 2 619,6

41119
191 41119

321 0122/23 Sajókaza kivett helyi közút 0 360 0 Távvezeték és biztonsági övezet 4,0 234 234

322 0122/24 Sajókaza
fásított terület

legelő
kivett vízállás

1 8273 0
Biztonsági övezet 593 593

323 0118 Sajókaza kivett csatorna 0 835 0 Távvezeték és biztonsági övezet 7,7 610 610

324 0122/22 Sajókaza legelő
 fásított terület 0 7718 9,28 Távvezeték és biztonsági övezet 96,1 5740 5740

325 0117/2 Sajókaza legelő 0 2417 3,77 Távvezeték és biztonsági övezet 25,4 1744 1744

326 0117/1 Sajókaza legelő 3 9983 62,37 Távvezeték és biztonsági övezet
oszlop 1 341,9

20650
49 20650

327 0116 Sajókaza kivett Sajó folyó 4 8342 0 Távvezeték és biztonsági övezet 1678 1678

328 0123 Sajókaza kivett csatorna 2 5170 0 Távvezeték és biztonsági övezet 10,5 873 873

329 0126/7 Sajókaza szántó 3 3131 40 Távvezeték és biztonsági övezet
oszlop 0,5 148,5

9669
22 9669

330 0126/8 Sajókaza szántó 0 9754 13,43 Távvezeték és biztonsági övezet 59,5 3264 3264

331 0126/6 Sajókaza szántó 11 6802 111,35 Távvezeték és biztonsági övezet
oszlop 1,5 372,0

23615
112 23615

332 0126/5 Sajókaza legelő
 szántó 13 9954 116 Biztonsági övezet 1562 1562

333 0126/9 Sajókaza legelő
 szántó 2 2957 32,04 Távvezeték és biztonsági övezet 7716 7716

334 0126/10 Sajókaza legelő 3 1913 49,78 Távvezeték és biztonsági övezet 91,0 4475 4475

335 0127 Sajókaza kivett Sajó folyó 2 5648 0 Távvezeték és biztonsági övezet 36,0 4135 4135

336 06/22 Sajóivánka

kivett Sajó folyó
szántó

 kivett mocsár
 árok

0 6114 10,62

Távvezeték és biztonsági övezet 7,5 709 709

337 06/25 Sajóivánka kivett mocsár
 szántó 24 6601 326,55 Távvezeték és biztonsági övezet

oszlop 1 458
31210
74 31210

338 06/24 Sajóivánka kivett út 0 2870 0 Távvezeték és biztonsági övezet 4,7 317 317

339 011 Sajóivánka
kivett árok

rét
 kivett töltés

5 23 60,71
Távvezeték és biztonsági övezet 27,3 1742 1742

340 012/2 Sajóivánka kivett közforgalmú vasút 2 2754 0 Távvezeték és biztonsági övezet 19,8 1450 1450

341 012/1 Sajóivánka kivett transzformátorház
kivett üzemi terület 0 1695 0 Biztonsági övezet 114 114

342 016/24 Sajóivánka kivett út 0 2335 0 Távvezeték és biztonsági övezet 6,5 670 670

343 015/16 Sajóivánka szántó 0 6056 12,11 Távvezeték és biztonsági övezet 17,3 1160 1160
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344 016/25 Sajóivánka szántó 1 3829 27,66 Távvezeték és biztonsági övezet
oszlop 1 88,1

5024
227 5024

345 015/8 Sajóivánka szántó 1 756 21,51 Távvezeték és biztonsági övezet 0,3 29,4
6742
7 6742

346 016/23 Sajóivánka szántó 0 1171 2,34 Távvezeték és biztonsági övezet 5,5 617 617

347 016/22 Sajóivánka szántó 1 5003 30,01 Távvezeték és biztonsági övezet 72,9 5185 5185

348 015/14 Sajóivánka szántó 0 2747 5,49 Távvezeték és biztonsági övezet 7,8 525 525

349 016/21 Sajóivánka szántó 1 5002 30 Távvezeték és biztonsági övezet 70,3 4703 4703

350 015/12 Sajóivánka szántó 0 3257 6,51 Távvezeték és biztonsági övezet 8,8 592 592

351 016/19 Sajóivánka kivett major 2 9955 0 Távvezeték és biztonsági övezet 97,1 6470 6470

352 016/18 Sajóivánka kivett major 0 8360 0 Biztonsági övezet 29 29

353 015/5 Sajóivánka szántó 0 4741 9,48 Biztonsági övezet 1520 1520

354 015/13 Sajóivánka szántó 0 3889 7,78 Távvezeték és biztonsági övezet 11,2 750 750

355 015/11 Sajóivánka szántó 0 3620 7,24 Távvezeték és biztonsági övezet 9,8 656 656

356 015/6 Sajóivánka szántó 0 6080 12,16 Biztonsági övezet 0,3
3618
2 3618

357 015/7 Sajóivánka szántó 0 4866 9,73 Távvezeték és biztonsági övezet
oszlop 0,3 135,7

2815
134 2815

358 015/9 Sajóivánka szántó 0 5552 11,1 Távvezeték és biztonsági övezet 15,5 1545 1545

359 015/15 Sajóivánka szántó 0 2916 5,83 Távvezeték és biztonsági övezet 8,1 544 544

360 015/10 Sajóivánka szántó 0 5220 10,44 Távvezeték és biztonsági övezet 14 941 941

361 03 Sajóivánka kivett országos közút 5 9095 0 Távvezeték és biztonsági övezet 22,6 1541 1541

362 027/10 Sajóivánka szántó 0 133 0,27 Biztonsági övezet 121 121

363 027/12 Sajóivánka szántó 0 111 0,22 Távvezeték és biztonsági övezet 4,8 111 111

364 027/14 Sajóivánka szántó 0 106 0,21 Biztonsági övezet 91 91

365 027/9 Sajóivánka szántó 1 3171 26,34 Biztonsági övezet 9644 9644

366 027/11 Sajóivánka szántó 1 2133 24,27 Távvezeték és biztonsági övezet
oszlop 1 522,0

12133
61 12133

367 027/13 Sajóivánka szántó 1 2410 24,82 Biztonsági övezet 12184 12184

368 027/15 Sajóivánka szántó 1 5114 30,23 Biztonsági övezet 1811 1811

369 028 Sajóivánka kivett közút 0 1904 0 Távvezeték és biztonsági övezet 3,3 227 227

370 029/24 Sajóivánka szántó 1 61 15,7 Biztonsági övezet 1157 1157

371 029/23 Sajóivánka szántó 1 1169 17,42 Távvezeték és biztonsági övezet
oszlop 1 55,2

2213
103 2213

372 029/30 Sajóivánka szántó 1 1645 18,17 Távvezeték és biztonsági övezet 32,7 2714 2714

373 029/29 Sajóivánka szántó 1 1808 18,42 Távvezeték és biztonsági övezet 32,2 2228 2228

374 029/28 Sajóivánka szántó 0 5937 9,26 Távvezeték és biztonsági övezet 15,9 1103 1103

375 029/27 Sajóivánka szántó 0 5948 9,28 Távvezeték és biztonsági övezet 15,0 1107 1107

376 029/26 Sajóivánka szántó 0 5363 8,37 Távvezeték és biztonsági övezet 14,4 1002 1002

377 029/17 Sajóivánka szántó 1 8459 28,8 Távvezeték és biztonsági övezet 49,0 3393 3393

378 029/21 Sajóivánka szántó 0 6460 10,08 Távvezeték és biztonsági övezet 17,3 1191 1191

379 029/20 Sajóivánka szántó 0 6665 10,4 Távvezeték és biztonsági övezet 18,0 1246 1246

380 029/36 Sajóivánka szántó 0 5867 11,73 Távvezeték és biztonsági övezet 11,9 828 828
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381 029/6 Sajóivánka szántó 0 7433 9,07 Távvezeték és biztonsági övezet 15,8 1100 1100

382 029/16 Sajóivánka szántó 1 1085 17,29 Távvezeték és biztonsági övezet 29,9 2071 2071

383 029/5 Sajóivánka szántó 0 6310 12,62 Távvezeték és biztonsági övezet 13,0 902 902

384 029/13 Sajóivánka szántó 0 6249 12,5 Távvezeték és biztonsági övezet 13,6 938 938

385 029/15 Sajóivánka szántó 1 431 16,27 Távvezeték és biztonsági övezet
oszlop 1 14,3

1819
163 1819

386 029/14 Sajóivánka szántó 0 9314 18,63 Távvezeték és biztonsági övezet 20,7 1435 1435

387 029/31 Sajóivánka szántó 0 7471 14,94 Távvezeték és biztonsági övezet 15,4 1065 1065

388 029/7 Sajóivánka szántó 0 7500 15 Távvezeték és biztonsági övezet 15,8 1092 1092

389 029/35 Sajóivánka szántó 0 5720 11,44 Távvezeték és biztonsági övezet 12,3 850 850

390 029/10 Sajóivánka szántó 0 4188 8,38 Távvezeték és biztonsági övezet 8,8 612 612

391 029/34 Sajóivánka szántó 0 4989 9,98 Távvezeték és biztonsági övezet 10,6 735 735

392 029/12 Sajóivánka szántó 0 3985 7,97 Távvezeték és biztonsági övezet 8,5 587 587

393 029/33 Sajóivánka szántó 0 6170 12,34 Távvezeték és biztonsági övezet 13,2 915 915

394 029/32 Sajóivánka szántó 1 1340 22,68 Távvezeték és biztonsági övezet 30,3 2101 2101

395 029/2 Sajóivánka szántó
szántó 1 1345 22,69 Távvezeték és biztonsági övezet 23,8 1649 1649

396 029/3 Sajóivánka szántó 1 5582 31,16 Távvezeték és biztonsági övezet 33,2 2300 2300

397 029/8 Sajóivánka szántó 1 7288 34,58 Távvezeték és biztonsági övezet 36,1 2505 2505

398 029/11 Sajóivánka szántó 0 4580 9,16 Távvezeték és biztonsági övezet 9,7 672 672

399 050 Sajóivánka kivett közút 0 3872 0 Távvezeték és biztonsági övezet 4,9 339 339

400 057 Sajóivánka
kivett töltés
kivett árok

kivett közforgalmú vasút
4 8464 0

Távvezeték és biztonsági övezet 7,8 543 543

401 059/1 Sajóivánka kivett transzformátorház 7 7527 0 Távvezeték és biztonsági övezet
portál 1 19,5 1355 1355

402 059/4 Sajóivánka rét 2 662 43,18 Távvezeték és biztonsági övezet
oszlop 1 95,2

6587
125 6587
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NATURA 2000 hatásbecslési dokumentáció 
 
1. Előzmények 

 
Az ellátásbiztonság növelése érdekében a MAVIR ZRt. elhatározta a Felsőzsolca és Sajóivánka 

400/132 kV-os alállomások összeköttetésének kialakítását egy második 400 kV-os 

távvezetékkel. 

A tervezett beruházás célja tehát a Sajóivánka 400/132 kV alállomás és a Felsőzsolca 400/132 

kV alállomások között második 400 kV-os távvezetéki kapcsolatának megteremtése, melyre 

vonatkozóan alapvetően két nyomvonaltervezet („A” és „B” jelű) került kidolgozásra, viszont 

az „A” jelű nyomvonal a Natura2000 területi érintettségénél további alváltozatokra („A”, „A2”, 

„A3” és „A3_ANPI”) lett bontva, keresve a lehető legoptimálisabb nyomvonalvezetést. A 

jelenleg meglévő 400 kV-os távvezetéki összeköttetés kétrendszerűsítésének lehetősége több 

szempontból is ellenjavallott. Egyrészt az átalakítás során fellépő hosszú üzemszünet az 

ellátásbiztonságot túlzottan befolyásolná, illetve az emiatt szükséges új oszlopkonstrukciók a 

lakott területeken jelentősen növelnék a védőtávolságok területét. 

 

Az összeköttetés létesítésére vonatkozóan a tervezők így 5 db nyomvonaltervezetet dolgoztak 

ki, melyek kidolgozása során folyamatos egyeztetéseket folytattak le az Állami Főépítésszel, az 

Erdészeti Hatósággal, a Bükki-, és Aggteleki Nemzeti Park Igazgatósággal és a HM Hatósági 

Hivatallal, az érintett önkormányzatokkal, valamint a NIF Zrt.-vel. 

1.1. A csatlakozáshoz szükséges új távvezetékszakasz bemutatása, volumene 

 Névleges feszültség:  400 kV 

 Áramnem:   háromfázisú, váltakozó 

 Frekvencia:   50 Hz 

 Áramvezető:   500/65 ACSR acél- alumínium sodrony 

 Oszloptípusok:  KATICA I. és KATICA II. oszlopcsaládok 400 kV-os 

távvezetékekre, kétköteges 500/65 ACSR sodrony 

felszerelésére fejlesztett típusok 

 Felületvédelem:  duplex (festett+horganyzott) felületvédelem 

 Alapozás:   Monolit vasbeton súly- vagy lemezalapok 

 Nyomvonalhossz:  ’A3_ANPI’ változat:  30,6 km 
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A hálózatépítési tevékenységgel érintett A3 ANPI nyomvonalváltozat Sajókaza, Szuhakálló 
külterületén érinti a Sajó völgy HUAN20006 Natura2000 státuszú területet, illetve Múcsony 
külterületén a Szuha patak Sajó pataki torkolata előtt a HUAN20005 Szuha-völgy Natura2000 
területet, a Múcsony külterületén található tüzép/betonüzem telep mellett. 
 
A nyomvonallal érintett földrészletek egy része, az érintett szakaszon az európai közösségi 
jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet, 
illetve az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett 
földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet által meghatározott Natura 2000 
hálózat részét képezik. 
 
 
Az érintettség okán a Natura 2000 terület jelölésének alapjául szolgáló, természetközeli-
természetes állapotú élőhely érintettsége miatt a tervezett nyomvonal vonatkozásában a 
jelentős hatás nem kizárható, így a környezeti hatások értékelés során Natura Hatásbecslési 
dokumentációk készítettünk.  
 
 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése alapján olyan terv vagy beruházás 
elfogadása, illetőleg engedélyezése előtt, amely nem szolgálja közvetlenül valamely Natura 
2000 terület természetvédelmi kezelését vagy ahhoz nem feltétlenül szükséges, azonban 
valamely Natura 2000 területre akár önmagában, akár más tervvel vagy beruházással együtt 
hatással lehet, a terv kidolgozójának, illetőleg a beruházást engedélyező hatóságnak – a 
tervvel, illetve beruházással érintett terület kiterjedésére, az érintett területnek a Natura 2000 
területhez viszonyított elhelyezkedésére, valamint a Natura 2000 területen előforduló 
élővilágra vonatkozó adatokra figyelemmel – vizsgálnia kell a terv, illetve beruházás által 
várhatóan a Natura 2000 terület jelölésének alapjául szolgáló, az 1–4. számú mellékletben 
meghatározott fajok és élőhelytípusok természetvédelmi helyzetére gyakorolt hatásokat. 
Amennyiben az (1) bekezdés szerinti vizsgálat alapján a tervnek, illetve beruházásnak jelentős 
hatása lehet, hatásbecslést kell végezni. 
 

2024 március 11-én természeti alapadat igényléssel fordultunk az Aggteleki Nemzeti Park 
Igazgatósághoz, hogy a Sajóivánka (26-os műút- Sajó bal parti töltésnyomvonal- Kazincbarcika 
Múcsonyi út közötti szakaszon illetve a 78-77-76-75-74-73-72-71-70-69-68-as oszlopok 
területére 

1. a Múcsonyi út menti (Szuhát metsző) 63-os oszlop területére, illetve a metsző 
szelvényben a Szuhára vonatkozó természeti adatokra vonatkozólag 

2. Boldva külterületén a 260-as elkerülő mentén a Sajó bal partján a 36-35-os oszlopok 
közötti nyomvonalra 

3. Sajóecsegen az Ecseg Farm-Vízmű mentén a 30-29-es oszlopközre vonatkozólag 
4. Sajóecseg-Sajósenye között a Kis-Sajót érintenénk a 26-24-es oszlopközben, 25 -ös 

oszloppal. 

vonatkozó területekre természeti adatokat biztosítson, valamint a nyomvonalat 2024. március 
12-én az érintett szakaszokon bejártuk.  
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A fentiek alapján az MVM XPert Zrt. megbízta az Denada Kft.-t a 275/2004. (X. 8.) Korm. 
rendelet 14. számú melléklete szerinti Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció 
elkészítésével. 
 
2. Azonosító adatok 

2.1.  A terv készítőjének, illetve a beruházónak a neve, címe, elérhetősége 
 
A NATURA 2000 hatásbecslési dokumentáció készítője: 
DENADA Kft. 
2112 Veresegyház, Kodály Zoltán utca 51/B. 
képviselő: Rogács István, ügyvezető 
 
A meglévő és tervezett alállomások, illetve a tervezett összekötő légvezeték tulajdonosának 

és egyben leendő engedélyesének adatai  

Név:   Magyar Villamosenergia-Ipari Átviteli Rendszerirányító ZRt. 

(MAVIR ZRt.) 

Cím:   1031 Budapest, Anikó u. 4. 

KÜJ szám:  100 737 482 

Adószám:  12550753-2-44 

Cégjegyzékszám: 01-10-044470 

 

2.2. Az adatlap kitöltésében részt vevő személyek, szervezetek neve, címe, elérhetősége, 
szakmai referenciáinak leírása 

 
A dokumentáció szakértője: 

Dr. Vona Márton 
Tel.: +3630/5663868 
környezettudományok doktora  
Természetvédelmi és tájvédelmi szakértő (OKTVF-Sz027/2009) (mellékletben csatolva) 

  SzTjV tájvédelem 
  SzTV élővilágvédelem 

 
Referenciák: 
 

MTA-KÉP (Magyarország Környezeti- és Természeti Állapotának komplex értékelése) 2005-2008 
Galga-menti vizes élőhelyek, láprétek revitalizációs lehetőségei 2003-2009 
Egyek-Pusztakócs LIFE-Nature projekt támogatása 2008-2009  
Koppány-völgye élőhelyrehabilitációs Program (Koppány-völgye Többcélú kistérségi Társulás) 2009-  
Szent István Egyetem „Földtani és víztani értékek védelme”, és „Fajvédelem, ökoszisztéma szabályozás” 

tárgyak természetvédelmi BSc képzésben oktatás, egyetemi tananyag készítés 2008-2009 
Bakó Dániel Szentesi kertészet termálvíz hasznosítás hatásbecslési dokumentáció - 2012 
Lábatlan, 066/2 hrsz. energiaellátása Előzetes vizsgálati dokumentációhoz Natura 2000 hatásbecslési 

dokumentáció -2012 
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Dunavarsány ipari park szennyvíztisztító telep bővítés, RSD-be történő vízbevezetés hatásbecslési 
dokumentáció – 2013 

Kapuvár-Répcelak III. 20 kV-os szabadvezeték felújítás I. ütem Előzetes vizsgálati dokumentációhoz 
Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció -2013 

Csabdi külterület 046/31 hrsz. energiaellátása – Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció 2014 
Hárskút 036/2 hrsz. Hárskúti Mezőgazdasági Zrt. villamos energia ellátása – Natura 2000 hatásbecslési 

dokumentáció 2014 
Dunakiliti vízlépcső- Mosonmagyaróvár 132/22/11 kV-os transzformátor állomás12/20 kV-os erőátviteli 

földkábellel történő összekötése – Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció 2015 
Zamárdi, balatoni berek (Tóközi-berek) rehabilitáció – Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció 2015 
Szántód, balatoni (Brettyó) berek rehabilitáció – Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció 2015 
Acsa NOGR-Acsa. 381/2 OK leágazás átépítése – Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció 2015 
Nagykőrös, Cegléd-Nagykőrös közötti kerékpárút – Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció 2015 
Szentes, Szarvas-Kunszentmárton TV 151 OK leágazás áthelyezése új nyomvonalra – Natura 2000 

hatásbecslési dokumentáció 2016 
Onga (Ongaújfalu) külterület 0225/1 hrsz. BRT Kft. villamos energia ellátása – Natura 2000 hatásbecslési 

dokumentáció 2016 
Bodrogkeresztúr külterület 0172/36 hrsz. Abaúj-Zemplén Hulladék Gazdálkodás villamos energia ellátása 

– Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció 2016 
Dévaványa - Túrkeve 22 kV-os távvezeték átépítése földkábelre (Túzokvédelmi program), Bontás és 

létesítés – Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció 2019 
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3. Az érintett Natura 2000 terület 
 
A Felsőzsolca-Sajóivánka 400 kV-os távvezeték c. projekt kivitelezési munkálatai az európai 
közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) 
Korm. rendelet, illetve az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű 
területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet által meghatározott 
„Nyakas-tető szarmata vonulat” (HUDI20037) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési 
területet érintik (továbbiakban: Natura 2000 terület). 
 
Az „A3_ANPI” nyomvonal változat (narancs) 30,6 km a 2023 évi Nemzeti Parki egyeztetéseket 

követően, a Nemzeti Park kérésének megfelelően alakult ki.  

 

 

tervezett „A3_ANPI” nyomvonalváltozat ábrázolása 
 
Az A3-ANPI nyomvonal alternatíva mezőgazdasági területen halad, a „A3” nyomvonal 

alternatíva északról kerülte a Sajó völgye Natura terület természetvédelmi szempontból 

értékes gyepeit, míg az A3-ANPI nyomvonal a Natura területet keresztezve, a már meglévő 22 

kV-os távvezetékekkel párhuzamosan haladna a Sajó hullámterén, a védtöltés mellett a 

mentetlen oldalon. 

Tárgyi új, kétrendszerű Felsőzsolca- Sajóivánka II-III. 400 kV távvezeték a megvalósítás 1. 

ütemében egyrendszerű, egy védővezetős oszlopsoron épül meg, a második rendszer egy 

későbbi, 2. ütem keretében kerül majd kiépítése. 
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3.1. A Natura 2000 terület neve és kódja, amelyre a terv vagy a beruházás várhatóan 
hatással van; a terület státusza 

 
HUAN20006 SAJÓ-VÖLGY – kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület 
 
HUAN20005 SZUHA-VÖLGY – kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület 
 
 

3.2. Azoknak a közösségi jelentőségű fajoknak, illetve élőhelytípusoknak a felsorolása, 
amelyeknek valamely állományára vagy természetvédelmi helyzetére a Natura 
2000 területen hatással lehet a terv vagy beruházás 

 

A HUAN20006 Sajó-völgy Natura 2000 terület 5 különböző kistájat érint (Ózd–Egercsehi-

medence, Sajó–Hernád-sík, Sajó-völgy, Tardonai-dombság), melyek közül legnagyobb 

területtel a Sajó–Hernád-síkon és a Sajó-völgyben van jelen. 

Jelen nyomvonal esetében a Sajó-völgy kistáj érintett, a Sajó folyó hullámteri érintettsége 

miatt. 

 

A Sajó-völgy kistájat középtájon metszi a Darnó-vonal, mely tektonikai vonaltól keletre devon-

karbon metamorf képződmények, nyugatra pedig triász karbonátos kőzetek alkotják az 

alaphegységet. Erre később oligocén márga, homok, barnakőszén-telepes miocén és 

homokos-homokköves összletek települtek. A felszínt mintegy 60%-át folyóvízi homok fedi, 

ezen kívül jellemző a területen kavics, teraszkavics, lösz és löszderivátum, valamint glaciális 

vályog.  

A Sajó folyónak az érintett szakaszon bal partján földanyagú érvízvédelmi töltése, a jobb 

oldalon a vasúti töltés az elsőrendű árvízvédelmi védvonala. Az érintett hullámtéren nyers 

öntés, illetve enyhén láposodó réti talajok találhatóak, helyenként vízállásos foltokkal, illetve 

homokdomb „szárazulatokkal”.  

 

 

Potenciális vegetációja folyó menti ligeterdő és mocsárrét. Néhány nevezetes, de 

természetvédelmi szempontból megemlítendő növény mocsárrétek társulásalkotói, így a 

nyomvonal mentén a bánsági sás (Carex buekkii) gyakori. Sajnos az inváziós növények akadály 

nélkül terjednek a völgyben, állományaik igen nagy kiterjedésben találhatók meg a 

folyóparton. A területhasználat (intenzív legeltetés, 260-as elkerülő műút, és kapcsolódó 
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vízgazdálkodási (átereszek, csatornatorkolatok, mederátjárók), közlekedéscsomóponti elemei 

(körforgalmak, mezőgazdasági útkeresztezések, új közmúkiváltások) miatt a Sajó-völgyi 

hullámtér jelenleg több helyen bolygatott, degradált, amely az invazív gyomoknak jelenleg 

teret enged. 

Natura 2000-es jelölő élőhelyek: 

 Folyóvölgyek Cnidion dubiihoz tartozó mocsárrétjei 6440 
 Iszapos partú folyók részben Chenopodion rubri, és részben Bidention növényzettel 

3270 
 Síkságok és a hegyvidéktől a magashegységig tartó szintek hidrofil magaskórós 

szegélytársulásai 6430 
 Természetes eutróf tavak Magnopotamion vagy Hydrocharition növényzettel 3150 
 Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők 

(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0 
 Sík- és dombvidéki kaszálórétek (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 6510 

Natura 2000-es jelölő fajok: 

 tompa folyamkagyló (Unio crassus), 
 nagy tűzlepke (Lycaena dispar), 
 vérfű-hangyaboglárka, (Maculinea teleius) 
 piros szitakötő (Leucorrhinia pectoralis), 
 erdei szitakötő (Ophiogomphus cecilia), 
 díszes légivadász (Coenagrion ornatum), 
 halványfoltú küllő (Gobio albipinnatus), 
 homoki küllő (Gobio kessleri), 
 vágócsík (Cobitis taenia), 
 selymes durbincs (Gymnocephalus schraetzer), 
 kőfúró csík (Sabanejewia aurata), 
 szivárványos ökle (Rhodeus sericeus amarus), 
 petényi márna (Barbus meridionalis), 
 német bucó (Zingel streber), 
 vöröshasú unka (Bombina bombina), 
 kis patkósdenevér (Rhinolophus hipposideros), 
 közönséges denevér (Myotis myotis), 
 hegyesorrú denevér (Myotis blythii) 

 
Egyéb Natura 2000-es fajok: 

 réti csík (Misgurnus fossilis), 
 balin (Aspius aspius), 
 magyar bucó (Zingel zingel), 
 mocsári teknős (Emys orbicularis), 
 európai vidra (Lutra lutra), 
 közönséges ürge (Spermophilus citellus) 
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Természetvédelmi célkitűzések, előírások 

 A kijelölés alapjául szolgáló közösségi jelentőségű fajok – Petényi-márna (Barbus 
meridionalis petenyi), homoki küllő (Gobio kessleri), német bucó (Zingel streber), 
törpecsík (Sabanejewia aurata), erdei szitakötő (Ophiogomphus cecilia), díszes 
légivadász (Coenagrion ornatum) – és élőhelytípusok (Sík- és dombvidéki kaszálórétek 
6510, Cnidion dubii folyóvölgyeinek mocsárrétjei 6440) kedvező természetvédelmi 
helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek 
lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás 
feltételeinek biztosítása. 

 A Cnidion dubii folyóvölgyeinek mocsárrétjei esetében a zavartabb állományokban az 
invazív vagy gyomfajok visszaszorítása érdekében évenkénti kaszálás, illetve 
esetenként szelektív cserjeirtás végzése szükséges az állapotuk javítása érdekében. 
A természetközeli állapotú állományokban a zavartalanság biztosítása szükséges. 

 A sík- és dombvidéki kaszálóréteken évenkénti kaszálás végzése szükséges, illetve a 
degradálódott állományokban ezt szükség esetén szelektív cserjeirtás előzze meg. A 
legeltetés ezeken az élőhelyeken mellőzendő. 

 A kiemelt jelentőségű halfajok állományok fennmaradása érdekében a Sajón 
természetközeli állapotú, gyorsabb folyású mederszakaszok fenntartása szükséges, 
amelyeken a hosszirányú átjárhatóság biztosított. A Sajón a kavicspadok, mint 
szaporodóhelyek megmaradása is szükséges. Szintén szükséges a vízfolyást kísérő fás 
vegetáció fennmaradása, a kisvízi meder szélén is. A kiemelt jelentőségű halfajok 
állományának növekedése érdekében haltelepítés csak indokolt esetben végezhető, s 
akkor is csak őshonos, a víztérre jellemző halfajok telepíthetők. 

 Az erdei szitakötő állományának megőrzéséhez sebesebb áramlású, durvább aljzatú 
folyószakaszok fennmaradása szükséges. 

 A díszes légivadász állományának megőrzéséhez lassú folyású, vízinövényzettel 
gazdagon benőtt vízfolyás-szakaszokat szükséges fenntartani. 

 Minden vízhez kötődő prioritás faj állományának fennmaradása, illetve növekedése 
érdekében fontos a szennyező források felszámolása. 

 Az antropogén hatásra kialakuló gyakori tűzeseteket megelőzendők. 
 A prioritás fajok esetében szükséges az állományok változásának monitorozása. 

 

A fentiekből kitűnik, hogy az üde, savanyúfüves gyepek megóvása, valamint a folyót övező,- 

legtöbbször hiányos galériaerdő megóvása kiemelt jelentőségú a Natura terület védelme 

érdekében. 

 

A tervezett nyomvonal érinti a HUAN20005 Szuha-völgy területet a múcsonyi betonüzem 

mellett.  
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Természeti adottságok, természeti értékek 
A felszínt pliocén agyagos, homokos üledékek fedik, a vizsgálat területen a Sajó ártere és a 
Szuha hordalékterasza összefogazódik. 
 
Natura 2000-es jelölő élőhelyek: 

 Mészkedvelő üde láp- és sásrétek 7230 
 Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők 

(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0 
 Síkságok és a hegyvidéktől a magashegységig tartó szintek hidrofil magaskórós 

szegélytársulásai 6430 
 Pannon cseres-tölgyesek 91M0 
 Sík- és dombvidéki kaszálórétek (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 6510 
 Pannon gyertyános-tölgyesek Quercus petraeával és Carpinus betulusszal 91G0 
 Tőzegmohás lápok és ingólápok 7140 
 Folyóvölgyek Cnidion dubiihoz tartozó mocsárrétjei 6440 

 
Egyéb Natura 2000-es élőhely 

 Kékperjés láprétek meszes, tőzeges vagy agyagbemosódásos talajokon (Molinion 
caeruleae) 6410 

Natura 2000-es jelölő fajok: 

 balogcsiga (Vertigo angustior), 
 tompa folyamkagyló (Unio crassus), 
 díszes tarkalepke (Euphydryas maturna), 
 nagy tűzlepke (Lycaena dispar), 
 csíkos medvelepke (Callimorpha quadripunctaria), 
 vérfű-hangyaboglárka (Maculinea teleius), 
 díszes légivadász (Coenagrion ornatum), 
 vágócsík (Cobitis taenia), 
 homoki küllő (Gobio kessleri), 
 szivárványos ökle (Rhodeus sericeus amarus), 
 Petényi-márna (Barbus meridionalis), 
 vöröshasú unka (Bombina bombina), 
 magyar tavaszi-fésűsbagoly (Dioszeghyana schmidtii), 
 nyugati piszedenevér (Barbastella barbastellus), 
 nagyfülű denevér (Myotis bechsteini), 
 csonkafülű denevér (Myotis emarginatus), 
 nagy patkósdenevér (Rhinolophus ferrumequinum), 
 hegyesorrú denevér (Myotis blythii), 
 kis patkósdenevér (Rhinolophus hipposideros), 
 közönséges denevér (Myotis myotis) 
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Egyéb Natura 2000-es fajok: 

 hasas törpecsiga (Vertigo moulinsiana) 
 sárga gyapjasszövő (Eriogaster catax) 
 nagy szarvasbogár (Lucanus cervus) 
 réti csík (Misgurnus fossilis) 
 balin (Aspius aspius) 
 halványfoltú küllő (Gobio albipinnatus) 
 közönséges hód (Castor fiber) 
 európai vidra (Lutra lutra) 

 

A Múcsony, és a 260-as elkerülő közötti bekötő út, betonüzem és a település közötti vezeték 

keresztezés helyszínén a mezőgazdasági táblák a Szuha-töltésig kihúzódnak, a Szuha töltések 

közé szorított legfeljebb 10 m széles hullámteréből a fásszárú növényzet teljesen hiányzik, a 

nedvesített meder (2 m) növényzettől mentes, azaz az érintett patak-torkolati szakasz a 

Sajóval való ökológiai kapcsolat és biotóphálózati szempontból értelmezhető, mint önálló 

élőhely (nem természetes) igen korlátozottan.  
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4. A terv vagy beruházás 
 

4.1. A Natura 2000 területre hatással lévő terv vagy beruházás bemutatása, céljának 
meghatározása 

 

Az ellátásbiztonság növelése érdekében a MAVIR ZRt. elhatározta a Felsőzsolca és Sajóivánka 

400/132 kV-os alállomások összeköttetésének kialakítását egy második 400 kV-os 

távvezetékkel. 

A tervezett beruházás célja tehát a Sajóivánka 400/132 kV alállomás és a Felsőzsolca 400/132 

kV alállomások között második 400 kV-os távvezetéki kapcsolatának megteremtése. 

 

Az „A3-ANPI” nyomvonal alternatíva közötti eltérést 2023. május 15-én az Aggteleki Nemzeti 

Park Igazgatóságával (ANPI) történt egyeztetés során alakult ki. Az „ANPI részéről elfogadható 

a Sajó északi oldalán lévő gyepes területeken történő nyomvonalkialakítás. A módosított 

nyomvonalszakasz – … – a Sajó-gát mentetlen oldalán halad. A gát ezen oldalán jelenleg egy 

22 kV-os távvezeték is húzódik, a 400 kV-os távvezeték annak déli oldalára kerülne.” 

 

Ezen „A3-ANPI” nyomvonal alternatíva a Beruházó részéről, illetve a természetvédelmi 

vagyonkezelő által is elfogadható, legkedvezőbb vonalvezetési alternatíva, meglévő vonalas 

infrastruktúra mentén, azzal párhuzamos vonalvezetéssel létesülne, az ANPI kérésére, azzal 

kapcsolatosan természetvédelmi és tájvédelmi ellenérv nem merül fel.  

Az előzetes konzultáció során a Zöldhatóság a BO/32/04929-63/2023. sz-ú levelében, 

„Természetvédelmi szempontból az „A3_ANPI” jelű alternatíva megvalósulását tartjuk a 

leginkább elfogadhatnak, a „B” jelű alternatíva megvalósulását a legkevésbé 

támogathatónak”. 

Valamint felhívja a figyelmet, „ha valamely Natura 2000 területre jelentős környezeti hatás 

várható, az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 

jogszabályban a hatásbecslési dokumentáció tartalmára vonatkozó előírások 

figyelembevételével ad véleményt a környezeti hatástanulmány, illetve az egységes 

környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeiről” 
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4.2. A terv vagy beruházás térbeli kiterjedése, az általa igénybe vett terület és az 
okozott hatás nagysága, kiterjedése, térképi ábrázolása 

 

Sajókaza, Szuhakálló külterületén érinti a Sajó völgy HUAN20006 Natura státuszú területet 

 

 

A fentiek alapján a nyomvonalon a 69-70-71-72-73-77-es oszlopok, és szabadvezetékek érintik 

a Sajó völgy NATURA területet, különben kizárólag merőlegesen keresztezi a nyomvonal a 

védett természeti területet.  
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Műút menti terület 20240312 

 

       77-es oszlop és környezete 20240312 

 

kaszáló habitusképe 20240312 
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A Sajóivánka alállomásról történő kiforgatást követően a szabadvezeték nyomvonal a Sajó 

völgyében, a Sajó bal partján halad (jobb partján Kazincbarcika városa húzódik), ezért a 78-76-

os oszlopköz a Sajó árterét keresztezi a kijárt földút, illetve a (neonnal) jelzett szabadvezeték 

párral párhuzamosan.  

Az érintett nyomvonallal érintett kaszálón a bejárás időpontjában belvizi elöntési foltok voltak 

megtalálhatóak, a savanyűfüves kaszálón jelenleg is több, a Sajóivánkai alállomáshoz vezető 

magasfeszültségű szabadvezeték húzódik. Az érintett kaszálón a létesítendő szabadvezeték 

oszlopállítási és vezetékfeszítési munkálatai alatt jelentkezhet taposási kár, illetve esetlegesen 

védett növényegyed károsítása, így a létesítési munkálatokat a természetvédelmi kezelővel, 

és a földhasználóval egyeztetett időpontban javasolt elvégezni az alábbi időzítési szempontok 

alapján 

1. a vegetációs időszakon kívül történő munkálatok során kockázati tényező, amennyiben a 

hullámtéri gyep vízzel telített, így a munkálatok fokozott taposással járhatnak 

 ezért teljesen lefagyott időszakban javasolt a kivitelezés elvégzése 

2. vegetációs időszakon belül is meghatározó a terület nedvességi állapota, azonban a 

kaszálást követő munkavégzéssel (feltételezve, hogy a kaszálás a természetvédelmi kezelő 

jóváhagyásával történik) a károkozás minimalizálható, mint a vegetáció, védendő 

növényegyedek, mint a tápnövényeken élő lepkék, egyenesszárnyúak, más rovarok 

szempontjából minimalizálható a kivitelezéssel járó taposási kár.  

ezért a kaszálást követő 2-3 hétben javasolt a kivitelezés elvégzése 
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A szabadvezeték keresztezi a Sajót a keskeny puhafás galériaerejében, majd a Sajó balparti 

töltése melletti legelőn halad.  

 

73   72   71  70  69  oszlopok 

A KATICA oszlopok mentén haladó földút és Sajó töltés mentén szintén halad egy 22 kV-os 

szabadvezeték (neon), azaz a tárgyi kaszálókon a 400 kV-os elektromos nyomvonal új hálózati 

létesítmény, azonban az érintett tájrészlet szabadvezetékektől nem mentes. A 

szabadvezetékek fenntartó sávjában jelenleg is gyepgazdálkodás (legeltetés) folyik, azaz az 

üzemeltetés során a fenntartó sávi kaszálás a tárgyi hrsz-ek gazdálkodásával összhangban 

végezhető. 
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73-as oszlop környezete 

 

 

72-es oszlop környezete 
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71-es oszlop környezete 

 

 

70-es oszlop környezete 

 

 

69-es oszlop környezete 

 

Az érintett gyep a terepi tapasztalatok alapján túllegeltetett, tisztító kaszálás, pásztori-inkább 

gulyási kézi szelekció hiányában a magaskórók megtalálhatóak a területen. Ezen 

gyepgazdálkodási gyakorlat nem kedvez az érintett Natura státuszú gyepeknek, azonban a 

természetvédelmi kezelői célokkal, illetve a területi adottságokhoz illeszkedő földhasználat 

szempontjából is kedvező, csak a mértékét, annak eltúlzottságát észrevételezzük. 
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Az ANPI általi informális adatbetekintés alapján a tárgyi legelt gyepen a bánsági sás (Carex 

buekii) (neonkékkel) egyedei a teljes nyomvonalon megtalálhatóak, illetve a sások jellegéből 

fakadóan a 2023-2024 évi csapadékos, és magas vízállásoknak köszönhetően potenciálisan 

mindenhol előfordulhatnak.  

 

 

Fentiekből adódóan az oszlopállítási és vezetékfeszítési munkálatokat megelőzően a kitűzött 

nyomvonal és oszlophelyszínek, természetvédelmi kezelővel történő bejárása során kell 

felmérni a védendő fajok egyedeit.  

 

Az érintett legelőn a létesítendő szabadvezeték oszlopállítási és vezetékfeszítési munkálatai 

alatt jelentkezhet taposási kár, illetve esetlegesen védett növényegyed károsítása, így a 

létesítési munkálatokat a természetvédelmi kezelővel, és a földhasználóval egyeztetett 

időpontban javasolt elvégezni az alábbi időzítési szempontok alapján 

1. a vegetációs időszakon kívül történő munkálatok során kockázati tényező, amennyiben a 

hullámtéri gyep vízzel telített, így a munkálatok fokozott taposással járhatnak, ezért teljesen 

lefagyott időszakban javasolt a kivitelezés elvégzése. 

2. vegetációs időszakon belül is meghatározó a terület nedvességi állapota, a legeltetés során 

a sásokat a legelő marhák nem kedvelik (elhagyják), így a károkozás abban az esetben 
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minimalizálható, mint a vegetáció, védendő növényegyedek, mint a tápnövényeken élő 

lepkék, egyenesszárnyúak, más rovarok szempontjából veszélyeztető tényező, ha a kivitelezés 

elvégzése előtti közös bejárás során döntenek a felek az egyedek jelenlétéről, illetve 

áttelepítési terv keretében történő átültetéséről. Tapasztalataink alapján, amennyiben nem 

extrém száraz időszakban történik a sások áttelepítése, és nem a virágzásuk alatt (május-

júniust követően), az eredési, túlélési esélyük igen jó, azaz a természeti károkozás minimálisra 

csökkenthető.  

A nyomvonal ezt követően Múcsony külterületén mezőgazdasági területen haladna, majd a 

betonüzemtő északra keresztezné a Múcsony külterületén a Szuha patak Sajó pataki torkolata 

előtt a HUAN20005 Szuha-völgy Natura területet. 

 

 

63-as oszlop szelvényében Szuha patak 
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A Múcsony, és a 260-as elkerülő közötti bekötő út, betonüzem és a település közötti vezeték 

keresztezés helyszínén a mezőgazdasági táblák a Szuha-töltésig kihúzódnak, a Szuha töltések 

közé szorított legfeljebb 10 m széles hullámteréből a fásszárú növényzet teljesen hiányzik, a 

nedvesített meder (2 m) növényzettől mentes, azaz az érintett patak-torkolati szakasz a 

Sajóval való ökológiai kapcsolat és biotóphálózati szempontból értelmezhető, mint önálló 

élőhely (nem természetes) igen korlátozottan.  

A nyomvonal folytatólagosan a Szuha pataki keresztezés mezőgazdasági területen, a műút és 

a tüzép által határolt keresztezés mellett már jelenleg is van egy távvezetéki keresztezés a 

patak itt teljesen kiegyenesített, partéltől partélig művelt, vagy kaszált, így a patakszakasz 

védelméről természetvédelmi szempontból értekezni nem releváns a távvezetéki keresztezés 

tekintetében. Ezért jelen dokumentáció keretében ezen HUAN20005 Szuha-völgy Natura 

területet érintettségének hatásaira a továbbiakban a dokumentumban nem térünk ki.  

A fentiek alapján ezen vezetékszakaszon történő keresztezésnek álláspontunk alapján 

természetvédelmi szempontú aszpektusa nincs. 

 

 

 

A nyomvonal a Sajó bal partján halad nem védett területeken, a 260-as elkerülő úton „kívül” 
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Majd Sajószentpéter külterületén Sajóecseg határában keresztezné a folyót, még a Sajóecsegi 

meanderező hullámtéri erdő fölötti szakaszon két mezőgazdasági szántóterület között.  

Ezen Sajói balparti vezetést követően mezőgazdasági területen haladva a nyomvonal 

Sajóecseg határában keresztezi ismételten a Sajó folyót a Sertésteleptől északra ismételten.  
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36-os oszlopi keresztezés 
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Ezen nyomvonal keresztezésnél az ANPI informális adatszolgáltatása alapján az érintett folyó 

keresztezésnél védett természeti érték nem ismert.  

 

Megemlítendő azonban, hogy a Sajó jobb parti 3 nyár (egyik villámkáros) szinte ez utolsó 

„mementói” az egykori galériaerdőnek.  

A bal parti keskeny füzekkel tarkított savanyúfüves gyepfolt természetes hullámtér egyik 

utolsó maradványa, amelyen a nem megfelelő időpontban történő vezeték feszítéssel járó 

taposás elkerülendő károkat okozhat.  

  

Javasolt az érintett gyep területet felvonulási területként mellőzni, a munkálatokat a 35-ös 

oszlopi szántókról végezni. 

Ezzel a nyomvonal visszatér a Sajó jobb oldalára, a 30-29-es oszlopközben Sajóecseg északi 

határában a Vízműteleptől északra keresztezi a Sajót. 
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A keresztezésnél a Sajó jobb parti galéria erdeje sérül, az ANPI informális adatszolgáltatása, 

terepi bejárás alapján fészkelő madárfajok, denevér, más kisemlős odúval érintett lehet a 

folyókeresztezés nyomvonala, így az érintett galériaerdőben történő vezetékfeszítést 

megelőző nyomvonalkialakítás kizárólag vegetációs időszakon kívül végezhető.  

Amennyiben a favágás során kisemlős odú táródik fel, a munkálatokat fel kell függeszteni, 

értesíteni kell a természetvédelmi kezelőt, hogy a téli álmot alvó kisemlősök biztonságos 

elszállításáról gondoskodni lehessen.  
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A folyó keresztezést követően a 28-as iránytörő oszloptól a tervezett nyomvonal 

mezőgazdasági területeken halad, a 25-ös oszlop környezetében két alkalommal is keresztezi 

a Kis-Sajót.  

 

 

 

 

Az ANPI informális adatszolgáltatása alapján az érintett Kis-Sajó menti 20-30 m-es 

galériaerdősávban, illetve magasfüves sávban a bánsági sás Carex buekii egyedére vonatkozó 

adatok vannak, (neonkékkel). 
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1. a vegetációs időszakon kívül történő munkálatok során kockázati tényező, amennyiben a 

Kis Sajói hullámtéri gyep vízzel telített, így a munkálatok fokozott taposással járhatnak, ezért 

teljesen lefagyott időszakban javasolt a kivitelezés elvégzése. 

2. vegetációs időszakon belül is meghatározó a terület nedvességi állapota, a legeltetés során 

a sásokat a legelő marhák nem kedvelik (elhagyják), így a károkozás abban az esetben 

minimalizálható, mint a vegetáció, védendő növényegyedek, mint a tápnövényeken élő 

lepkék, egyenesszárnyúak, más rovarok szempontjából veszélyeztető tényező, ha a kivitelezés 

elvégzése előtti közös bejárás során döntenek a felek az egyedek jelenlétéről, illetve 

áttelepítési terv keretében történő átültetéséről. Tapasztalataink alapján, amennyiben nem 

extrém száraz időszakban történik a sások áttelepítése, és nem a virágzásuk alatt (május-

júniust követően), az eredési, túlélési esélyük igen jó, azaz a természeti károkozás minimálisra 

csökkenthető.  

 

Innét egyenesen haladva Sajóvámos Sajópálfa, Szirmabesnyő mezőgazdasági területein 

egészen az Arnót határában található Kis- Sajó menti Felsőzsolcai 400/132 kV-os alállomásig.  

  



Felsőzsolca-Sajóivánka 400 kV-os távvezeték 
 

NATURA 2000 hatásbecslési dokumentáció  Oldal 30./42 
 

4.3. A terv vagy beruházás kivitelezésének várható időtartama, valamint a kivitelezés 
során várható átmeneti hatások bemutatása (felvonulási létesítmények, anyag-
nyerőhelyek, a szállítás vagy egyéb személy- és gépjárműforgalom zavaró hatása 
stb.) 

 
A telepítés megkezdésének tervezett időpontja:  2024. II. negyedév. 

A telepítés várható időtartama:    18 hónap. 

A működés megkezdésének várható legkorábbi időpontja 2026. I. negyedév. 

A működés várható időtartama: megfelelő üzemeltetés mellett, a szükséges rekonstrukcióig 

50 év. 

Kapacitáskihasználás: a távvezeték megépítését követően teljes kapacitással tud üzemelni. 

 
A kivitelezés során átmeneti hatással lehet számolni, mely jellemzően az emberi jelenlét 

fokozódásából, taposásból, ill. a szabadvezeték és védőövezet szélességében a talajfelszín 

bolygatásából, cserjeirtásból származik. Az átmeneti zavarást követően az érintett terület 

jelenlegi táji funkciója fog helyreállni. 

 

A beruházási fázisban a következő munkafolyamatok elvégzése történik: 
 
- cserjeirtás 
- tartóoszlopoknál a termőréteg (humusz) letermelése és deponálása 
- munkagödör (oszlop) kialakítása 
- oszlop alapok elkészítése 
- oszlopállítás 
- tereprendezés, rekultiváció 
- vezeték feszítés, szerelés 
- üzembe helyezés 
 
A létesítés intenzív ideje legfeljebb 18 hónap, amikor a nagyobb járművek forgalma, zavarás, 
emberi jelenlét várható. A munkaterületen dolgozó és a szállítást végző gépjárművek 
munkavégzése során elsősorban zajhatással és taposással kell számolni. 
 
A szükséges építőanyagok tárolása kizárólag olyan területen történhet, amely természeti 
értéket nem képvisel.  
 
A nyomvonalon mentén lévő fás szárú növényzet csak olyan mértékben kerül eltávolításra, 
amennyire azt az alkalmazott műszaki megoldás megköveteli. Ezen fa eltávolítást a Natura 
területeken Sajó és Kis Sajó menti galériaerdők tekintetében természetvédelmi 
szakfelügyelet mellett kell elvégezni. 
 
A létesítés során keletkező hulladékok (a kitermelt, visszatöltésre nem kerülő altalaj, 
zöldhulladék, ill. szerelési és csomagolási hulladékok) a területről elszállításra kerülnek. 
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A kivitelezést követően a talajfelszínt eredeti állapotának megfelelően helyre kell állítani. 
 
Felhívom a figyelmet, hogy védett növény vagy állat egyed áttelepítése kizárólag a 
természetvédelmi kezelő szakirányításával, vagy természetvédelmi szakértő kontrolja mellett 
történhet. 
 

4.4. A terv vagy beruházás megvalósításához szükséges létesítmények ismertetése 
 
A tervezett KATICA I. és KATICA II. típusú oszlopok által elfoglalt tényleges területek típustól 

és alakzattól függően 50 és 100 m2 közötti értékre tehető. 

 

A biztonsági övezet határa, a tárgyi tervezett 400 kV-os távvezeték esetében, a külső  

sodronyoktól mért 28-28 méteres távolságig terjed.  

 
 
Szükséges létesítmények: 
 

 Névleges feszültség:  400 kV 

 Áramnem:   háromfázisú, váltakozó 

 Frekvencia:   50 Hz 

 Áramvezető:   500/65 ACSR acél- alumínium sodrony 

 Oszloptípusok:  KATICA I. és KATICA II. oszlopcsaládok 400 kV-os 

távvezetékekre, kétköteges 500/65 ACSR sodrony 

felszerelésére fejlesztett típusok (83 db oszlop) 

 Felületvédelem:  duplex (festett+horganyzott) felületvédelem 

 Alapozás:   Monolit vasbeton súly- vagy lemezalapok 

 Nyomvonalhossz:   

’A3_ANPI’ változat:  30,6 km 
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4.5. A terv vagy beruházás hatásterületén lévő természeti állapot ismertetése 
 

A nyomvonallal érintett terület élőhelyeinek jellemzését és területhasználattal kapcsolatos 

megkötéseket a dokumentációban, és fotókkal illusztrálva kíséreltük meg bemutatni. 

 

Az érintett nyomvonal generálisan egy „rontott” tájban, amelyben a külszíni bányászat, 

vegyipari termelés, naperőműparkok, települési (város, községek) infrastruktúra, közlekedési 

infrastruktúra (260-as elkerülő út és járulékos infrastrukturális elemei), első rendű 

árvízvédelmi töltések, elektromos szabadvezetékek egyaránt megtalálhatóak a szántóföldi és 

kaszáló-legeltetéses gyepgazdálkodás mellett. 

 

A Sajó és hullámtere az ártéren beszűkült, az egykori galériaerdő az érintett nyomvonalon igen 

vékony 20-30 m, sok helyen hiányos. 

 

A hullámtéri kaszálók természeti állapota a vizsgált nyomvonalon kielégítő, a legeltetett 

terület álláspontunk alapján túllegeltetett, amely már természeti állapot kockázatot is hordoz 

magában.  

 

A tervezett létesítés vonalán előforduló közösségi jelentőségű és egyéb élőhelytípusok: 

 

Mind a Sajó-völgy, mind a Szuha völgy NATURA területen az alábbi élőhelyek elegye található 

a T1 – Egyéves, intenzív szántóföldi kultúrák élőhelytípusok mellett. 

 

Érintett Natura 2000 élőhelyek: 6440- Folyóvölgyek Cnidion dubiihoz tartozó mocsárrétjei, 

6510 - Sík- és dombvidéki kaszálórétek (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis),  

 

Érintett ÁNÉR élőhelyek:  

D34: mocsárrétek, B5: nem zsombékoló magassásrétek, OA: jellegtelen fátlan vizes élőhelyek, 

OB: jellegtelen üde gyepek, OF: magaskórós és ruderális gyomnövényzet 

 

J4: fűz-nyár ártéri erdők, RA: őshonos fafajú facsoportok, fasorok, erdősávok, RB: őshonos 

fafajú puhafás jellegtelen pionír erdők, RC: őshonos fafajú keményfás jellegtelen erdők 
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U4: telephelyek, roncsterületek, hulladéklerakók, U5: meddőhányók, földdel fedett 

hulladéklerakók, U10: tanyák és családi gazdaságok, U11: út- és vasúthálózat 

 

Az érintett élőhelyek a 2024 03 12-ei terepi bejárások alapján természetvédelmi szempontból 

nem tekinthetőek típusosnak, kevert/ természetességükben terhel élőhelyek egy-egy, a TIR-

ben szereplő védendő faj egyedeinek előfordulásával. 

 

A fentiek alapján az érintett nyomvonal-verzió 5 alternatív nyomvonalból, illetve azok 

módosításával került az ANPI munkatársainak javaslatára, mint kompromisszumos megoldás 

kijelölésre. 

 

Az érintett nyomvonalon az oszlophelyek kitűzését követően javasolt egy, a természetvédelmi 

kezelővel, földhasználóval közös bejárás, hogy a gyepek védendő faj egyedei, illetve a vízfolyás 

keresztezéseknél érintett fásszárú vegetáció tételesen felmérésre kerülhessenek, szükség 

esetén áttelepítési terv keretében az egyedmentés elvégzésre kerülhessen.  

 

A tervezett beruházás időtartama előzetesen 18 hónap, amely lehetőséget biztosíthat az 

egyes élőhelyeken eltérő időpontokban történő kivitelezésre, annak érdekében, hogy a 

természeti károsodás kockázata is minimalizálhatóvá váljon.  

 

4.6. A terv vagy beruházás társadalmi, gazdasági következményeinek leírása 
 
A tárgyi szabadvezeték hálózat fejlesztést megalapozza a 2018. évi CXXXIX. törvény 

Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről 4/8. melléklete  A 

villamosenergia-átviteli hálózat távvezetékei (A térség e mellékletben a település 

közigazgatási területét és annak 25 kilométeres környezetét jelenti) 

3. Meglévő 400 kV-os átviteli hálózat távvezetékek  

Ágazati szám 11. Felsőzsolca – Sajóivánka 

valamint  

4.  Tervezett 400 kV-os átviteli hálózat távvezetékek 

26. Sajóivánka – Kazincbarcika – Berente 

27. Sajóivánka – Bánréve – (Szlovákia) 
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A Berente és Felsőzsolca alállomás közötti szakasz megvalósítását a 1041/2022. (II. 4.) Korm. 

határozat a debreceni Déli Gazdasági Övezet bővítésével összefüggő infrastruktúra-

fejlesztésekről, illetve a 75/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a Debrecenben megvalósuló ipari 

telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről 

alapján „nemzetpolitikai” keretrendszerbe is illesztett, a debreceni BMW-CATL egység 

energiaellátását célzó interkonnektivitás megteremtésében (SK-HU, UA-HU) is jelentős 

szerepet játszik a Sajóivánkai alállomás.  

Azaz a tervezett vonalas létesítmény kiemelt beruházás, az előzetes konzultáció során 

bemutartott nyomvonalvázlatokból a jelen A3-ANPI változat a területileg illetékes 

természetvédelmi kezelő, illetve Zöldhatóság (BO/32/04929-63/2023) által preferált 

nyomvonalváltozatot elfogadhatónak tartotta. Tájképvédelmi, és illetékességi szempontból a 

tárgyi terület tájképvédelmi övezeti besorolását az ökológiai hálózati státus dominánsan 

befolyásolta (szakirányító forrás AM, támogató szerv NPI), így álláspontunk alapján 

tájképvédelmi szempontok a tervezett nyomvonalon történő szabadvezeték létesítéssel nem 

sérülnek. 

 
5. A terv vagy beruházás kedvezőtlen hatásai 

 

5.1. A várható természeti állapotváltozás leírása a terv vagy beruházás megvalósulását 
követően vagy annak következtében 

 

A szabadvezeték telepítési munkálatok Natura 2000-es területet érintenek, ahol a létesítés 

során megjelenő emberi jelenlét tekinthető természetvédelmi szempontból kedvezőtlen 

hatásnak. Ez a kedvezőtlen hatás azonban átmeneti és minimalizálható, a gazdasági-

társadalmi hatások egyértelműen pozitívnak tekinthetőek. Az átmeneti zavarást követően az 

érintett terület jelenlegi táji funkciója fog helyreállni,  

 

Jelen beruházás szempontjából a Sajó menti védett gyepek a fognak sérülni, amely sérülés 

előzetes természetvédelmi bejárás, megfelelő időzítés és az  esetleges védett növény egyedek 

áttelepítésével a károkozás minimalizálható.  

Mivel a nyomvonal keresztezi a Sajó folyót a madarak vezetéknek való ütközése reális 
alternatíva. A folyókat, vízfolyásokat sokszor követik a madarak a napi és/vagy éves mozgásuk, 
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vonulásuk során. De jelentős madármozgás lehetséges a Sajó illetve a környező jelentősebb 
madárélőhelyek (pl. Putnoki-dombság, Bükk-hegység és peremterületei madárvédelmi Natura 
2000 területek) valamint ezen élőhelyek és a folyó között. Egy infrastruktúrális beruházás 
hatástanulmányának elkészítése során a dokumentáció tárgyi-tartalmi lehatárolása miatt 
középtáji, nagytáji léptékű (madárvonulás, szezonális mozgás) bemutatására nem 
vállalkozhatunk, azonban a hatásbecslét végző Zöldhatóság, mint a komplex és holisztikus táji 
biotikus adatokkal rendelkező transzdiszciplinális hatásbecslést végző állami monopólium által 
előírt madárvédelmi intézkedéseket a beruházó maradéktalanul meg fogja valósítani. 
 
A hálózati üzemeltetőnek ACCC, és ACSS sodrony alkalmazását is megengedi a szabályozás, 
a 2013-ban megjelent új létesítési szabvány MSZ EN 50341-1:2013, amelyek jelentős 
mértékben szigorították a hálózattervezési előírásokat, mindkét típuscsalád eleget tesz. 
Alkalmazásukat befolyásolja a kívánt áramterhelhetőség, és telepítést befolyásoló mechanikai 
viselkedés (pl.: feszültség-nyúlás), hatásbecslét végző Zöldhatóság, mint a komplex és 
holisztikus táji biotikus adatokkal rendelkező transzdiszciplinális hatásbecslést végző állami 
monopólium által előírt madárvédelmi intézkedéseket a beruházó maradéktalanul meg fogja 
valósítani a forró vezeték problematika mérséklése érdekében. 
 

5.2. A Natura 2000 területen megtalálható, a kijelölés alapjául szolgáló élőhelyekre és 
fajokra gyakorolt, várhatóan kedvezőtlen hatások leírása, bemutató 
térképmellékletekkel 

 

A szabadvezeték létesítési munkálatai során merülhetnek fel az élővilág szempontjából 

kedvezőtlen hatások, elsősorban az emberi jelenlétből, munkagépek taposásából, valamint a 

zajhatásból adódóan. A szabadvezeték létesítés során a munkálatok zajhatása mellett a 

nyomvonalon felszínbolygatással is kell számolni. Az üzemeltetés során zavaró hatás nem 

jelentkezik. 

 

A létesítendő szabadvezeték a közösségi jelentőségű élőhelyet érintő 2,65 km méteres 

nyomvonalszakaszon (teljes nyomvonal 30,6 km) hozzávetőlegesen 30 m szélességű területen 

jelentkezik ideiglenes felszíni bolygatás. 

A szabadvezeték létesítése során a munkagépek zajkibocsátása átmeneti terhelést jelenthet 

az életközösségekre. Ez az átmeneti terhelés azonban rövid idejű (legfeljebb 1 hónap, 

szakaszonként), és igen kis területre korlátozódik.  

 

A zajhatás időszakos, és kizárólag a nappali időszakban jelentkezik. A zaj mértéke nem haladja 

meg a 60 dB értéket a munkálatoktól 150-200 m-re, így ennek élővilágra gyakorolt hatása 
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elenyésző. A madár és emlős fajok a munkavégzés alatt a területet elkerülik, ez azonban a 

lokális, rövid ideig tartó beavatkozás miatt táplálkozási, szaporodási szokásaikat, populációik 

térbeli és mennyiségi eloszlását nem befolyásolja jelentősen. A térségben élő állatfajok 

alkalmazkodtak ezen átmeneti zavaráshoz. 

A vezetékek madárvédelmi szempontból jelentenek kockázatot. 
 

Madárvédelmi intézkedések: 
 

Nagyfeszültségű távvezetékek esetében, a kis- és középfeszültségű légvezetékekkel 

ellentétben az oszlopszerkezet méreteiből adódóan fogalmilag kizárt a madarak 

áramütésének lehetősége. 

Tárgyi 400 kV-os távvezeték esetében a fázisvezető sodrony, illetve a földpotenciálon lévő 
oszlopszerkezet távolsága egy közepes, vagy nagyobb testű madár szárnyfesz távolságánál 
jóval nagyobb. Éppen ezért ezen a feszültségszinten nem szükséges oszlop fejszerkezetek 
szigetelés-jellegű óvintézkedések bevezetése, így erre sem gyakorlat, sem típusmegoldás nem 
alakult ki, nincs használatban. A jelen esetben alkalmazott oszlopszerkezet felső részének 
kialakítása olyan, hogy az egymás felett elhelyezkedő karok egymástól minimum 4 méteres 
távolságban vannak. A függesztett szigetelőláncok legnagyobb hosszából adódóan (2 m), a 
fázisvezető sodrony és a földelt tartószerkezet ez alatt elhelyezkedő - madarak leszállására 
alkalmas – felülete között minimum 2 méteres távolság mérhető. Szintén ekkora a távolság a 
nyugalomban lévő fázisvezető sodrony és az oszlopszerkezet függőleges elemei között is. Ezen 
meglévő biztonsági távolságok önmagukban biztosítják, hogy a feszültség alatt lévő 
szerelvények és a földelt tartószerkezet egyidőben történő érintése még nagytestű madarak 
esetében sem fordul elő.  
 
Sodronyok által okozott sérülések minimalizálása: 

Tekintettel arra, hogy a nyomvonal nem érint madárvédelmi területet, minimálisnak 

tekinthető a vonuló madarak esetében a távvezetékek által okozott esetleges ütközéskor 

bekövetkezett mechanikai sérülések hatása.  

Továbbá a hatásbecslét végző Zöldhatóság, mint a komplex és holisztikus táji biotikus 

adatokkal rendelkező transzdiszciplinális hatásbecslést végző állami monopólium által előírt 

madárvédelmi intézkedéseket a beruházó maradéktalanul meg fogja valósítani. 

A tervezett létesítés az érintett területek talajviszonyaira és vízháztartására nincs hatással. 

Az átmeneti kedvezőtlen hatásokkal érintett területek a 3.3. fejezetpont ábráján kerültek 

lehatárolásra. 
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5.3. A Natura 2000 területen megtalálható, a kijelölés alapjául szolgáló élőhelyek és 
fajok természetvédelmi helyzetében várható kedvezőtlen hatások becsült mértéke 

 
A hálózatépítés során a jelentkezik ideiglenes felszíni bolygatás. Figyelembe véve a kijelölés 

alapjául szolgáló élőhely Natura 2000 területen belüli érintett Natura 2000 élőhelyek: 6440- 

Folyóvölgyek Cnidion dubiihoz tartozó mocsárrétjei, 6510 - Sík- és dombvidéki kaszálórétek 

(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis),  

 

Érintett ÁNÉR élőhelyek:  

D34: mocsárrétek, B5: nem zsombékoló magassásrétek, OA: jellegtelen fátlan vizes élőhelyek, 

OB: jellegtelen üde gyepek, OF: magaskórós és ruderális gyomnövényzet 

 

J4: fűz-nyár ártéri erdők, RA: őshonos fafajú facsoportok, fasorok, erdősávok 

élőhelyek természetességi állapotát, valamint a létesítés során fellépő zavarás átmeneti 

jellegét, az élőhely természetvédelmi helyzetében várható kedvezőtlen hatások mértéke nem 

tekinthető jelentősnek. Az átmeneti zavarást követően az érintett terület jelenlegi táji 

funkciója fog helyreállni, élőhelycsökkenéssel a szabadvezeték létesítéssel nem kell számolni. 

A jelölő növény- és állatfajok természetvédelmi helyzetére, ill. a Natura 2000 területen belüli 

előfordulására a tervezett beruházás nincs hatással. 

 

A tervezett beavatkozások mértékének tükrében a vizsgált nyomvonal élővilág-védelmi 

szempontból nem tekinthető kiemelten érzékenynek. A szabadvezeték nemjelent érzékelhető 

hatást a Natura 2000 élőhelyre és élőlénycsoportokra. 

 

Összességében a jelen hatásbecslét tárgyát képező szabadvezeték létesítés, mint beruházás 

társadalmi és gazdasági természetű kiemelt fontosságú közérdek, ezen túlmenően a környezet 

szempontjából jelentős negatív hatása nincs. Természetvédelmi, tájvédelmi szempontból nem 

jelent kockázatot. 

A jelen hatásbecslét tárgyát képező szabadvezeték létesítés, mint beruházás 

természetvédelmi kockázata pontosan definiált, természeti, tájesztétikai hatása 

elhanyagolható, a természeti károkozás megelőzésére tett intézkedések arányban állnak az 

externális hatásokkal. Ezen tájvédelmi kérdéseket a KKV-ban részletesen bemutatjuk. 
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6. Alternatív (egyéb ésszerű) megoldások 
 

6.1. A tervező, illetve beruházó által tanulmányozott alternatív megoldások bemutatása 
(a térbeli kiterjedés, elhelyezkedés, nagyságrend, módszer szempontjából) 

 
400 kV-os elektromos vezetékhálózat fejlesztésre 30 km hosszban, amely két alállomás 

összeköttetését hivatott biztosítani nincs a szabadvezetéken túlmenően reális alternatíva. 

 

A nyomvonal kijelölése során figyelembe vett szempontok: 
 

- A tervezett nyomvonal a műszaki és gazdasági szempontrendszer optimumaként  

valósulhasson meg. 

- A tervezett távvezeték nyomvonal vezetése meg kell, hogy feleljen az MSZ EN 50341-

1:2013, MSZ EN 50341-2:2019, MSZ 1585 és MSZ 13207 sz. szabványsorozatok ill. 

szabványok, valamint a villamosmű biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (I. 22.) NGM 

rendelet vonatkozó előírásainak. 

- A mezőgazdasági sajátosságok, telekhatárok, úthálózat, építmények, meglévő és jelen 

tervfázisban ismert közművek figyelembevétele. 

- A távvezeték által elkerülhetetlenül érintett, megközelített ingatlanok nyomvonallal, 

oszlopokkal és biztonsági övezettel történő érintettségének, zavarásának 

minimalizálása. 

- Az oszlopok és a nyomvonal – építés és üzemeltetés céljából történő – 

megközelíthetősége. 
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6.2. A szóba jöhető alternatív megoldások megvalósítását megnehezítő vagy kizáró okok 
leírása 

 
A vizsgált beruházás tervezése során alternatív megoldások lehetősége felmerült,  

Az összeköttetés létesítésére vonatkozóan a tervezők 2023-ban, így 5 db nyomvonaltervezetet 

dolgoztak ki, melyek kidolgozása során folyamatos egyeztetéseket folytattak le az Állami 

Főépítésszel, az Erdészeti Hatósággal, a Bükki-, és Aggteleki Nemzeti Park Igazgatósággal és a 

HM Hatósági Hivatallal, az érintett önkormányzatokkal, valamint a NIF Zrt.-vel. 

 

Az előzetes konzultációs anyagot valamennyi hatóság és szakhatóság, társosztály 

véleményezte. 

 

„A3” és az „A3-ANPI” nyomvonal alternatíva közötti eltérést 2023. május 15-én az Aggteleki 

Nemzeti Park Igazgatóságával (ANPI) történt egyeztetés során alakult ki. Az „ANPI részéről 

elfogadható a Sajó északi oldalán lévő gyepes területeken történő nyomvonalkialakítás. A 

módosított nyomvonalszakasz – … – a Sajó-gát mentetlen oldalán halad. A gát ezen oldalán 

jelenleg egy 22 kV-os távvezeték is húzódik, a 400 kV-os távvezeték annak déli oldalára 

kerülne.” 

 

Ezen „A3-ANPI” nyomvonal alternatíva a Beruházó részéről, illetve a természetvédelmi 

vagyonkezelő által is elfogadható, legkedvezőbb vonalvezetési alternatíva, meglévő vonalas 

infrastruktúra mentén, azzal párhuzamos vonalvezetéssel létesülne, az ANPI kérésére, azzal 

kapcsolatosan természetvédelmi és tájvédelmi ellenérv nem merül fel.  

Az előzetes konzultáció során a Zöldhatóság a BO/32/04929-63/2023. sz-ú levelében, 

„Természetvédelmi szempontból az „A3_ANPI” jelű alternatíva megvalósulását tartjuk a 

leginkább elfogadhatnak, a „B” jelű alternatíva megvalósulását a legkevésbé 

támogathatónak”. 

 
 
 
  



Felsőzsolca-Sajóivánka 400 kV-os távvezeték 
 

NATURA 2000 hatásbecslési dokumentáció  Oldal 40./42 
 

7. A megvalósítás indokai 
 

7.1. A terv vagy beruházás megvalósítása szükségszerűségének ismertetése 
 
Jelenlegi, XXI. századi gazdasági-társadalmi rendünkben az elektromos hálózat biztosítása 

nélkülözhetetlen infrastrukturális szolgáltatásnak tekinthető. Az alállomás közötti kapcsolatok 

megteremtése, és a hazai elektromos hálózat interkonnektivitásának biztosítása 

nemzetgazdasági érdek.  

 

7.2. A terv vagy a beruházás megvalósításának szükségszerűségét a következő indokok 
valamelyike támasztja alá (a kívánt rész megjelölendő) 

 
x társadalmi vagy gazdasági természetű kiemelt fontosságú közérdek (amennyiben az 
kiemelt jelentőségű élőhelytípust vagy fajt nem veszélyeztet) 
 emberi egészség vagy élet védelme 
 a közbiztonság fenntartása, megőrzése vagy helyreállítása 
 a környezet szempontjából kiemelt jelentőségű kedvező hatás elérése 
 a fenti kategóriákba nem sorolható, egyéb kiemelt fontosságú közérdek (amennyiben az 
kiemelt jelentőségű élőhelytípust vagy fajt veszélyeztet) 
 
8. A kedvezőtlen hatások mérséklése 

 
A tervezett, illetve javasolt, a terv vagy beruházás révén bekövetkező kedvezőtlen hatások 
enyhítését, csökkentését, mérséklését szolgáló intézkedések 
 
A szabadvezeték létesítési munkálatai során merülhetnek fel az élővilág szempontjából 

kedvezőtlen hatások, elsősorban az emberi jelenlétből, munkagépek taposásából, valamint a 

zajhatásból adódóan. A szabadvezeték létesítés során a munkálatok zajhatása mellett a 

nyomvonalon felszínbolygatással is kell számolni. Az üzemeltetés során zavaró hatás nem 

jelentkezik. 

 

A munkagépek zajhatása csökkenthető megfelelően hangszigetelt motortérrel, valamint jó 

műszaki állapotú, korszerű munkagépek alkalmazásával. 

 

A szükséges építőanyagok tárolása kizárólag olyan területen történhet, amely természeti 

értéket nem képvisel. 
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A munkák során keletkező fölösleges földhulladékot Natura 2000 területen deponálni, 

elhelyezni nem szabad. 

A taposási kár a megfelelő irányelvek betartásával minimálisra csökkenthető, amelyeket 

érintett területenként részletesen bemutattunk.  

 

Az építés szervezésénél különös gondot kell fordítani arra, hogy a munkavégzés során a gépek 

a lehető legkisebb területen mozogjanak. Felázott talajon – a talaj szabadföldi vízkapacitását 

meghaladó nedvességtartalom esetében – munka nem végezhető. 

 

A területen történő fa- es cserjekivágások csak a műszakilag elkerülhetetlen mértékben 

végezhetők. A fakivágási, cserjeirtási munkálatokat a költési időszakon, ill. lehetőség szerint 

vegetációs időszakon kívül, október 1. és február 28. között javasolt végezni, azonban az 

esetleges odas fákban élő kismelősökre különös figyelmet kell fordítani, amelyet az ANPI 

informatív biotikus  természeti adatokat tartalmazó adatszolgáltatása is tartalmaz.  

 

A kiásott munkaárkokat, az oszlophelyeken a műszaki és technológiai lehetőségek szerint a 

leggyorsabban vissza kell temetni. A munkaárkokba betelepült vagy beleesett állatfajok 

egyedeit naponta és a betemetés előtt ki kell menteni, és megfelelő élőhelyen szabadon kell 

engedni. 

 

A beavatkozás során bolygatott felszíneket a munkák befejezése után helyre kell állítani, és az 

inváziós, idegenhonos növényfajok megjelenését, megtelepedését, terjedését szükség esetén 

kaszálással meg kell akadályozni. 

 

9. Kiegyenlítő (kompenzációs) intézkedések 
 
A tervező, illetve a beruházó által javasolt, felajánlott, a kedvezőtlen hatással legalább azonos 

nagyságú kiegyenlítő intézkedések, a terület kijelölésének alapjául szolgáló, valamennyi 

érintett faj vagy élőhelytípus természetvédelmi helyzetére irányuló kedvezőtlen hatások 

vonatkozásában (például élőhelyrekonstrukció vagy -létesítés, az állománynagyságot már 

korábban is kedvezőtlenül befolyásoló tényező megszüntetése, az állománynagyságot 

pozitívan befolyásoló intézkedések bevezetése) 
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A beruházás megvalósítása során jelentkeznek minimális környezetterhelések, amelyek az 

élővilágra időszakosan hatással lehetnek. Az elektromos hálózat kiépítése során nem 

jelentkezik olyan környezeti hatás, amely kompenzációs intézkedések megvalósítását tenné 

indokolttá. A taposási károkat minimalizálni kell. 

 

Az esetleges, különösen a bánsági sás Carex buekii egyedeinek esetleges áttelepítését el kell 

végezni a természetvédelmi kezelővel egyeztetett időpontban, és helyszínre.  

 

Nincs szükség kiegyenlítő intézkedésekre, mivel a beruházás sem élőhelytípust, sem fajt nem 

veszélyeztet, kedvezőtlen hatásokat nem okoz a nyomvonal kiépítése. A művek működtetése 

során nem jelentkezik olyan környezeti hatás, amely kompenzációs intézkedések 

megvalósítását tenné indokolttá. 

 

Összességében megállapítható, hogy a jelen hatásbecslési dokumentáció tárgyát képező 

hálózatépítési tevékenység  nem jelent érzékelhető negatív hatást a Natura 2000 élőhelyre és 

élőlénycsoportokra. 

 

Kérem a Borsod-Abaúj Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályát, hogy jelen hatásbecslési 

dokumentációt természet- és tájvédelmi szempontból elfogadni szíveskedjenek. 

 
Veresegyház, 2024. május 16. 
 
 
 
 
 
 
Rogács István 
környezetvédelmi szakértő 
(SZKV 01-13743) 

 Dr. Vona Márton 
táj- és természetvédelmi szakértő 
(Sz-027/2009) 
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Bevezetés 

 
A Denada Kft. (2112 Veresegyház, Kodály Zoltán utca 51/B) megbízta az M.K.T-Őri Mérnöki 

Iroda Kft-t (2119 Pécel, Hősök útja 105.) Felsőzsolca-Sajóivánka 400 kV-os távvezeték és 

optikai összeköttetés tervezett projekt környezetében elvégzett alapállapot zajterhelésének, 

háttérterhelésének meghatározásával. 

 

A felkérés alapján helyszíni szabványos nappali, valamint éjszakai zajmérést végeztünk az 

tervezett létesítés alapállapot zajterhelésének, háttérterhelésének meghatározására.  

A vizsgálat időpontja 

 
A helyszíni bejárást és műszeres méréseket 2024. június 3. 19:00 - június 4. 01:00 közötti 

időszakban végeztük el.  

 

A vizsgálat célja 

 
A vizsgálatra Denada Kft. megbízása alapján került sor, Felsőzsolca-Sajóivánka 400 kV-os 

távvezeték és optikai összeköttetés tervezett projekt alapállapot zajterhelés, háttérterhelés 

meghatározása.  

 

A vizsgálatot végezte 

 
Vizsgálatot végezte:  Őri Tibor, zaj- és rezgésvédelem szakértő 

A vizsgálatra jogosító Mérnök Kamarai engedély nyilvántartási jele:  

13-15217. SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakértő. Az engedély 

határozatlan ideig érvényes. (Engedély másolata mellékelve, 2. sz. 

melléklet.) 

   Vámos Iván, mérő segítő 
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A hang terjedését befolyásoló tényezők 

 
Szélsebesség: 3,4 m/s, Testo 405i hődrótos légsebességmérő műszerrel mérve  

Hőmérséklet: 19 C, Testo 605i páratartalom és hőmérsékletmérő műszerrel mérve 

Környezet: derült, száraz 

Az időjárás nem befolyásolta a mérési eredmények pontosságát. 

Az MSZ 15036:2002 szabvány szerinti szabadtéri hangterjedést befolyásoló tényezők nem 

voltak. 

A vizsgálat során alkalmazott előírások 

 

284/2007. (X. 29.) Korm. rend.  
A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes 
szabályairól 

93/2007.(XII. 18.) KvVM  
A zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint 
a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról  

27/2008. (XII. 3.) KvVM-
EüM együttes rendelete 

A zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról 

MSZ 18150-1:1998 A környezeti zaj vizsgálata és értékelése 

 

A vizsgált helyszín leírása 

 
A Felsőzsolca-Sajóivánka 400 kV-os távvezeték és optikai összeköttetés projekt Sajóecseg, 

Sajószentpéter, Múcsony, Kazincbarcika, Harnóczpuszta és Felsőzsolca települések 

környezetében fog megvalósulni. A tervezett nyomvonalat az 1. ábrán mutatjuk be. 

A tervezett projekt hatásterületén legközelebbi védendő lakóépületek kertvárosias, kisvárosias, 

falusias, és gazdasági övezetekben helyezkednek el.  

 

A vizsgált terület környezetét és övezeti besorolását a 2-7. ábra szemlélteti. 

 



 

Felsőzsolca-Sajóivánka távvezeték és optikai összeköttetés projekt 

ZAJVIZSGÁLATI SZAKVÉLEMÉNY 
 

5 

 
 

1. ábra: Felsőzsolca-Sajóivánka Dél I-II. 400 kV-os távvezeték összeköttetés projekt 
nyomvonala 

Zajforrások leírása és működési módja 

 
A tervezett projekt kivitelezése megközelítőleg 18 hónapot vesz igénybe, egy-egy helyszínen 

azonban csak néhány napig, néhány hétig fog munkavégzés történni. 

Harnóczpuszta- Sajóivánka környezetében a 26-os út, és Felsőzsolca környezetében az M30-as 

autóút szokásos közlekedése határozta meg az alapzajt. 

 

Vizsgálathoz használt műszerek 

SVAN971 integráló zajszintmérő 

• Gyártási szám: 103479 

• BFKH hitelesítési száma: M431197 

• Hitelesítés érvényes: 2024. 12. 19. 

SV 33B akusztikus kalibrátor 

• Gyártási szám: 107213 

• BFKH kalibrálási száma: K041273 

• Kalibrálás dátuma: 2022. 12. 19. 

 



 

Felsőzsolca-Sajóivánka távvezeték és optikai összeköttetés projekt 

ZAJVIZSGÁLATI SZAKVÉLEMÉNY 
 

6 

A méréshez használt zajmérő az MSZ 18150-1:1998. számú szabványban az  

1. osztálypontosságra előírt követelményeknek megfelel, így joghatással járó mérésekre 

alkalmazható. 

A zajmérőt mérés előtt és után kalibráltuk, a két kalibrálási érték között eltérést nem észleltünk. 

 

A mérési pontok helyzete 

 
Mérési pontokat a lakóépületek, védendő homlokzata előtt jelöltünk ki az alábbiak szerint:  

 
A mérési pontok  

 

jele helye övezeti besorolás magassága jellege* 

101 
Sajóecseg, Széchenyi u. 65., hrsz 105/1 
lakóépület védendő homlokzata előtt 2 m-re 

Lf – kisvárosias, 
falusias lakóterület 

1,5 m ZT 

102 
Sajószentpéter, Ibolya u. 21. hrsz. 2106 
lakóépület védendő homlokzata előtt 2 m-re 

Lf – kisvárosias, 
falusias lakóterület 

1,5 m ZT 

103 
Múcsony, Jókai Mór út 41., hrsz. 220/27 
lakóépület védendő homlokzata előtt 2 m-re 

Lf-III – kisvárosias, 
falusias lakóterület 

1,5 m ZT 

104 
Kazincbarcika, Lórántffy Zsuzsanna utca 37., 
hrsz. 1864/1 lakóépület védendő homlokzata 
előtt 2 m-re 

Lke-5 – kisvárosias, 
kertvárosi 
lakóterület 

1,5 m ZT 

105 
Harnóczpuszta – Sajóivánka, hrsz. 018 
lakóépület védendő homlokzata előtt 2 m-re 

Gip-m –ipari, 
gazdasági terület 

1,5 m ZT 

106 
Felsőzsolca, hrsz. 011/18 sz. tanya védendő 
homlokzata előtt 2 m-re 

Má-E – általános, 
mezőgazdasági 
terület 

1,5 m ZT 

  
*ZT = Zajterhelési pont 
   
A mérési pontok helyzetét a 2-7. ábra mutatja.  
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Helyszínrajzok/ábrák 

 

 

 

 

 

 
2. ábra: Sajóecseg, Széchenyi u. 65., hrsz 105/1 lakóépület környezetének övezeti besorolása a 

szabályozási terv szerint, mérési ponttal 

101 
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3. ábra: Sajószentpéter, Ibolya u. 21. hrsz. 2106 lakóépület környezetének övezeti besorolása a 

szabályozási terv szerint, mérési ponttal 

 
4. ábra: Múcsony, Jókai Mór út 41., hrsz. 220/27 lakóépület környezetének övezeti besorolása 

a szabályozási terv szerint, mérési ponttal 

 

102 

103 
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5. ábra: Kazincbarcika, Lórántffy Zsuzsanna utca 37., hrsz. 1864/1 lakóépület környezetének 

övezeti besorolása a szabályozási terv szerint, mérési ponttal 

 
6. ábra: Harnóczpuszta – Sajóivánka, hrsz. 018 lakóépület környezetének övezeti besorolása a 

szabályozási terv szerint, mérési ponttal 

 

104 

105 
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7. ábra: Felsőzsolca, hrsz. 011/18 sz. tanya környezetének övezeti besorolása a szabályozási 

terv szerint, mérési ponttal 

Az egyes mérések elvégzésének módja, időtartama 

 
Műszeres mérést a Környezeti zaj vizsgálata és értékelése című MSZ 18150-1:1998 számú szabvány 

előírásai szerint végeztünk.  

 

A mérési időt olyan hosszúra választottuk, hogy a meghatározott mérési eredmény, jellemző 

legyen a vizsgált terület jellemzőire. Az egyenértékű A-hangnyomásszintet akkor tekintettük 

leolvashatónak, amikor ingadozása ±1 dB-en belül volt. A méréseket nappal és éjszaka végeztük.  

A vizsgált zajban, keskenysávú összetevő nem volt, a közlekedési zaj nem tekintendő 

impulzusos jellegűnek. A mérések idején a mérési pontok környezetében zavaró zajesemény 

nem történt.  

 

A zajterhelés értékelését a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelete  

1. sz. melléklete szerint végeztük. 

106 
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A zajterhelési határérték (LTH) 

Üzemi és szabadidős létesítményekben folytatott tevékenységektől származó zaj megengedett 

zajterhelési határértékeit a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. §. 1. melléklete 

határozza meg. 

(részlet) 

Sor-
szám 

Zajtól védett terület 

Határérték (LTH) az  

LAM* megítélési szintre (dB) 

nappal 
6–22 óra 

éjjel 
22–6 óra 

3.  
Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, 
telepszerű beépítésű) 

50 40 

5. Gazdasági terület 60 50 

Megjegyzés:* Értelmezése az MSZ 18150-1 szabvány és az MSZ 15037 szabvány szerint. 

A megítélési idő a legnagyobb zajterhelést adó folyamatos nappali 8 óra, éjszakai fél óra. 

 

Zajterhelési vizsgálati eredmények 

nappal 

Mérési 
pont 
jele 

Mérési pont helye 
Mért LAeq 

alapzaj 
[dB] 

LAF95 
dB 

LTH 
[dB] 

101 
Sajóecseg, Széchenyi u. 65., hrsz 105/1 lakóépület 
védendő homlokzata előtt 2 m-re 

39,6 36,7 50 

102 
Sajószentpéter, Ibolya u. 21. hrsz. 2106 lakóépület 
védendő homlokzata előtt 2 m-re 

39,1 36,5 50 

103 
Múcsony, Jókai Mór út 41., hrsz. 220/27 lakóépület 
védendő homlokzata előtt 2 m-re 

39,5 35,1 50 

104 
Kazincbarcika, Lórántffy Zsuzsanna utca 37., hrsz. 
1864/1 lakóépület védendő homlokzata előtt 2 m-re 

39,4 36,3 50 

105 
Harnóczpuszta – Sajóivánka, hrsz. 018 lakóépület 
védendő homlokzata előtt 2 m-re 

39,7 36,5 65 

106 
Felsőzsolca, hrsz. 011/18 sz. tanya védendő 
homlokzata előtt 2 m-re 

39,5 36,0 65 
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éjszaka 

Mérési 
pont 
jele 

Mérési pont helye 
Mért LAeq 

alapzaj 
[dB] 

LAF95 
dB 

LTH 
[dB] 

101 
Sajóecseg, Széchenyi u. 65., hrsz 105/1 lakóépület 
védendő homlokzata előtt 2 m-re 

36,5 32,1 40 

102 
Sajószentpéter, Ibolya u. 21. hrsz. 2106 lakóépület 
védendő homlokzata előtt 2 m-re 

35,9 31,5 40 

103 
Múcsony, Jókai Mór út 41., hrsz. 220/27 lakóépület 
védendő homlokzata előtt 2 m-re 

36,6 30,7 40 

104 
Kazincbarcika, Lórántffy Zsuzsanna utca 37., hrsz. 
1864/1 lakóépület védendő homlokzata előtt 2 m-re 

34,5 33,6 40 

105 
Harnóczpuszta – Sajóivánka, hrsz. 018 lakóépület 
védendő homlokzata előtt 2 m-re 

34,9 33,1 55 

106 
Felsőzsolca, hrsz. 011/18 sz. tanya védendő 
homlokzata előtt 2 m-re 

37,9 35,0 55 

 

 

Összefoglalás és a zajterhelési eredmények értékelése 

 

A Denada Kft. megbízásából megvizsgáltuk a Felsőzsolca-Sajóivánka 400 kV-os távvezeték és 

optikai összeköttetés tervezett projekt alapállapot vizsgálatát, alapzaj mérését, a nyomvonal által 

érintett településeken a legközelebbi védendő homlokzatoknál elvégeztük. A tervezett 

beruházás közben, illetve annak befejezését követően ugyanebben az időben elvégzett zajmérés 

adatait lehet majd a későbbiekben összehasonlítani. 

 
 
 
Pécel, 2024. június 6. 

 
 

 ................................... 
Őri Tibor 
SZKV-1.4. 

Zaj- és rezgésvédelem szakértő 
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Védővezetők: 1x95/55 ACSR         =140N/mm 2

Típusrajz: VO-9069
Vasszerkezet tömege:

9,1 t

Ez a tervdokumentum a PÖYRY-ERŐTERV ZRt. szellemi terméke. Lemásolása, adatainak  átadása a cég engedélye nélkül TILOS!

Kiadás Dátum

Aláírás

Aláírás

Lapméret:

Méretarány:

Jóváhagyó

Rajzszám:

A

Név

Név

MinőségellenőrTervező

A4

1:250

Szendi CsabaPető CsabaIványi Ervin
Első

OT(178°-180°)+0 V-láncos tartóoszlop
Katica I. 400kV-os oszlopcsalád

VO-9079/1Fázisvezetők: 1x3x(2x500/65) ACSR        =80N/mm 2 Súlyoszlopköz 520m

Széloszlopköz 420m

2017. IX.



Védővezetők: 2x95/55 ACSR         =140N/mm 2

Típusrajz: VO-9069
Vasszerkezet tömege:

11,5 t

Ez a tervdokumentum a PÖYRY-ERŐTERV ZRt. szellemi terméke. Lemásolása, adatainak  átadása a cég engedélye nélkül TILOS!

Kiadás Dátum

Aláírás

Aláírás

Lapméret:

Méretarány:

Jóváhagyó

Rajzszám:

A

Név

Név

MinőségellenőrTervező

A4

1:250

Szendi CsabaPető CsabaIványi Ervin
Első

OT(178°-180°)+0 V-láncos tartóoszlop
Katica I. 400kV-os oszlopcsalád

VO-9079/4Fázisvezetők: 2x3x(2x500/65) ACSR        =80N/mm 2 Súlyoszlopköz 520m

Széloszlopköz 420m

2017. IX.



Ez a tervdokumentum a PÖYRY-ERŐTERV ZRt. szellemi terméke. Lemásolása, adatainak  átadása a cég engedélye nélkül TILOS!

Kiadás Dátum

Aláírás

Aláírás

Lapméret:

Méretarány:

Jóváhagyó

Rajzszám:

A

Név

Név

MinőségellenőrTervező

A4

1:250

Szendi CsabaPető CsabaIványi Ervin
Első

OF(170°-180°)+0 feszítőoszlop

VO-9081/1

Típusrajz: VO-9071
Vasszerkezet tömege:

13 t

Katica I. 400kV-os oszlopcsalád

Védővezetők: 1x95/55 ACSR         =140N/mm 2

Fázisvezetők: 1x3x(2x500/65) ACSR        =80N/mm 2

2017. IX.

Súlyoszlopköz 520m

Széloszlopköz 420m



Ez a tervdokumentum a PÖYRY-ERŐTERV ZRt. szellemi terméke. Lemásolása, adatainak  átadása a cég engedélye nélkül TILOS!

Kiadás Dátum

Aláírás

Aláírás

Lapméret:

Méretarány:

Jóváhagyó

Rajzszám:

A

Név

Név

MinőségellenőrTervező

A4

1:250

Szendi CsabaPető CsabaIványi Ervin
Első

OF(170°-180°)+0 feszítőoszlop

VO-9081/4

Típusrajz: VO-9071
Vasszerkezet tömege:

16 t

Katica I. 400kV-os oszlopcsalád

Védővezetők: 2x95/55 ACSR         =140N/mm 2

Fázisvezetők: 2x3x(2x500/65) ACSR        =80N/mm 2

2017. IX.

Súlyoszlopköz 520m

Széloszlopköz 420m



Védővezetők: 1x95/55 ACSR         =140N/mm 2

Vasszerkezet tömege:
16,4 t

Ez a tervdokumentum a PÖYRY-ERŐTERV ZRt. szellemi terméke. Lemásolása, adatainak  átadása a cég engedélye nélkül TILOS!

Kiadás Dátum

Aláírás

Aláírás

Lapméret:

Méretarány:

Jóváhagyó

Rajzszám:

A

Név

Név

MinőségellenőrTervező

A4

1:250

Szendi CsabaPető CsabaIványi Ervin
Első

OSF(140°-170°)+0 feszítőoszlop

VO-9082/1Fázisvezetők: 1x3x(2x500/65) ACSR        =80N/mm 2 Súlyoszlopköz 520m

Széloszlopköz 420m

Típusrajz: VO-9072

2017. IX.

Katica I. 400kV-os oszlopcsalád



Védővezetők: 2x95/55 ACSR         =140N/mm 2

Vasszerkezet tömege:
19,2 t

Ez a tervdokumentum a PÖYRY-ERŐTERV ZRt. szellemi terméke. Lemásolása, adatainak  átadása a cég engedélye nélkül TILOS!

Kiadás Dátum

Aláírás

Aláírás

Lapméret:

Méretarány:

Jóváhagyó

Rajzszám:

A

Név

Név

MinőségellenőrTervező

A4

1:250

Szendi CsabaPető CsabaIványi Ervin
Első

OSF(140°-170°)+0 feszítőoszlop

VO-9082/4Fázisvezetők: 2x3x(2x500/65) ACSR        =80N/mm 2 Súlyoszlopköz 520m

Széloszlopköz 420m

Típusrajz: VO-9072

2017. IX.

Katica I. 400kV-os oszlopcsalád



Védővezetők: 1x95/55 ACSR         =140N/mm 2

Vasszerkezet tömege:
18,7 t

Ez a tervdokumentum a PÖYRY-ERŐTERV ZRt. szellemi terméke. Lemásolása, adatainak  átadása a cég engedélye nélkül TILOS!

Kiadás Dátum

Aláírás

Aláírás

Lapméret:

Méretarány:

Jóváhagyó

Rajzszám:

A

Név

Név

MinőségellenőrTervező

A4

1:250

Szendi CsabaPető CsabaIványi Ervin
Első

VO-9083/1Fázisvezetők: 1x3x(2x500/65) ACSR        =80N/mm 2 Súlyoszlopköz 520m

Széloszlopköz 420m

2017. IX.

Katica I. 400kV-os oszlopcsalád
OSF(115°-140°)+0 feszítőoszlop

Típusrajz: VO-9073



Védővezetők: 2x95/55 ACSR         =140N/mm 2

Vasszerkezet tömege:
21,2 t

Ez a tervdokumentum a PÖYRY-ERŐTERV ZRt. szellemi terméke. Lemásolása, adatainak  átadása a cég engedélye nélkül TILOS!

Kiadás Dátum

Aláírás

Aláírás

Lapméret:

Méretarány:

Jóváhagyó

Rajzszám:

A

Név

Név

MinőségellenőrTervező

A4

1:250

Szendi CsabaPető CsabaIványi Ervin
Első

OSF(115°-140°)+0 feszítőoszlop

VO-9083/4Fázisvezetők: 2x3x(2x500/65) ACSR        =80N/mm 2 Súlyoszlopköz 520m

Széloszlopköz 420m

Típusrajz: VO-9073

2017. IX.

Katica I. 400kV-os oszlopcsalád



Védővezetők: 1x95/55 ACSR         =140N/mm 2

Vasszerkezet tömege:
21,1 t

Ez a tervdokumentum a PÖYRY-ERŐTERV ZRt. szellemi terméke. Lemásolása, adatainak  átadása a cég engedélye nélkül TILOS!

Kiadás Dátum

2017. IX.
Aláírás

Aláírás

Lapméret:

Méretarány:

Jóváhagyó

Rajzszám:

A

Név

Név

MinőségellenőrTervező

A4

1:250

Szendi CsabaPető CsabaIványi Ervin
Első

OVSF(130°-170°)+0 végfeszítőoszlop

VO-9086/1Fázisvezetők: 1x3x(2x500/65) ACSR        =80N/mm 2 Súlyoszlopköz 520m

Széloszlopköz 420m

Típusrajz: VO-9076

Katica I. 400kV-os oszlopcsalád



Védővezetők: 2x95/55 ACSR         =140N/mm 2

Vasszerkezet tömege:
24,5 t

Ez a tervdokumentum a PÖYRY-ERŐTERV ZRt. szellemi terméke. Lemásolása, adatainak  átadása a cég engedélye nélkül TILOS!

Kiadás Dátum

2017. IX.
Aláírás

Aláírás

Lapméret:

Méretarány:

Jóváhagyó

Rajzszám:

A

Név

Név

MinőségellenőrTervező

A4

1:250

Szendi CsabaPető CsabaIványi Ervin
Első

OVSF(130°-170°)+0 végfeszítőoszlop
Katica I. 400kV-os oszlopcsalád

VO-9086/4Fázisvezetők: 2x3x(2x500/65) ACSR        =80N/mm 2 Súlyoszlopköz 520m

Széloszlopköz 420m

Típusrajz: VO-9076



Ez a tervdokumentum a PÖYRY-ERŐTERV ZRt. szellemi terméke. Lemásolása, adatainak  átadása a cég engedélye nélkül TILOS!

Kiadás Dátum

Aláírás

Aláírás

Lapméret:

Méretarány:

Jóváhagyó

Rajzszám:

A

Név

Név

MinőségellenőrTervező

A4

1:250

Szendi CsabaPető CsabaIványi Ervin
Első

Katica II. 400kV-os oszlopcsalád

VO-9099/1

OT(178-180)+0 tartóoszlop
Védővezetők: 1x95/55 ACSR         =140N/mm 2

Fázisvezetők: 1x3x(3x500/65) ACSR        =80N/mm 2

Oszlopközök:  névleges:400m

szél: 420m,   súly: 520m

2016. V.

Vasszerkezet tömege:
9862 kg Típusrajz: VO-9109



Ez a tervdokumentum a PÖYRY-ERŐTERV ZRt. szellemi terméke. Lemásolása, adatainak  átadása a cég engedélye nélkül TILOS!

Kiadás Dátum

2016. V.
Aláírás

Aláírás

Lapméret:

Méretarány:

Jóváhagyó

Rajzszám:

A

Név

Név

MinőségellenőrTervező

A4

1:250

Szendi CsabaPető CsabaIványi Ervin
Első

Katica II. 400kV-os oszlopcsalád

VO-9099/4

OT(178-180)+0 tartóoszlop
Védővezetők: 2x95/55 ACSR         =140N/mm 2

Fázisvezetők: 2x3x(2x500/65) ACSR        =80N/mm 2

Oszlopközök:  névleges:400m

szél: 420m,   súly: 520m

Típusrajz: VO-9109
Vasszerkezet tömege:

11463 kg



Védővezetők: 1x95/55 ACSR         =140N/mm 2

Típusrajz: VO-9111
Vasszerkezet tömege:

13027 kg

Ez a tervdokumentum a PÖYRY-ERŐTERV ZRt. szellemi terméke. Lemásolása, adatainak  átadása a cég engedélye nélkül TILOS!

Kiadás Dátum

Aláírás

Aláírás

Lapméret:

Méretarány:

Jóváhagyó

Rajzszám:

A

Név

Név

MinőségellenőrTervező

A4

1:250

Szendi CsabaPető CsabaIványi Ervin
Első

OF(170°-180°)+0 feszítőoszlop

VO-9101/1Fázisvezetők: 1x3x(3x500/65) ACSR        =80N/mm 2

Katica II. 400kV-os oszlopcsalád

Oszlopközök:  névleges:400m
szél: 400m,   súly: 520m

2016. V.



Ez a tervdokumentum a PÖYRY-ERŐTERV ZRt. szellemi terméke. Lemásolása, adatainak  átadása a cég engedélye nélkül TILOS!

Kiadás Dátum

Aláírás

Aláírás

Lapméret:

Méretarány:

Jóváhagyó

Rajzszám:

A

Név

Név

MinőségellenőrTervező

A4

1:250

Szendi CsabaPető CsabaIványi Ervin
Első

OF(170°-180°)+0 feszítőoszlop

VO-9101/4

Típusrajz: VO-9111
Vasszerkezet tömege:

16023 kg

Katica II. 400kV-os oszlopcsalád

Védővezetők: 2x95/55 ACSR         =140N/mm 2

Fázisvezetők: 2x3x(2x500/65) ACSR        =80N/mm 2

Oszlopközök:  névleges:400m
szél: 400m,   súly: 520m

2016. V.



Védővezetők: 1x95/55 ACSR         =140N/mm 2

Típusrajz: VO-9112
Vasszerkezet tömege:

16706 kg

Ez a tervdokumentum a PÖYRY-ERŐTERV ZRt. szellemi terméke. Lemásolása, adatainak  átadása a cég engedélye nélkül TILOS!

Kiadás Dátum

Aláírás

Aláírás

Lapméret:

Méretarány:

Jóváhagyó

Rajzszám:

A

Név

Név

MinőségellenőrTervező

A4

1:250

Szendi CsabaPető CsabaIványi Ervin
Első

OSF(140°-170°)+0 feszítőoszlop

VO-9102/1Fázisvezetők: 1x3x(3x500/65) ACSR        =80N/mm 2

Katica II. 400kV-os oszlopcsalád

Oszlopközök:  névleges:400m
szél: 400m,   súly: 520m

2016. V.

Il lesztési sík   8088

Illesztési sík     6768

Illesztési sík



Ez a tervdokumentum a PÖYRY-ERŐTERV ZRt. szellemi terméke. Lemásolása, adatainak  átadása a cég engedélye nélkül TILOS!

Kiadás Dátum

Aláírás

Aláírás

Lapméret:

Méretarány:

Jóváhagyó

Rajzszám:

A

Név

Név

MinőségellenőrTervező

A4

1:250

Szendi CsabaPető CsabaIványi Ervin
Első

OSF(140°-170°)+0 feszítőoszlop

VO-9102/4

Vasszerkezet tömege:
19834 kg

Katica II. 400kV-os oszlopcsalád

Védővezetők: 2x95/55 ACSR         =140N/mm 2

Fázisvezetők: 2x3x(2x500/65) ACSR        =80N/mm 2

Oszlopközök:  névleges:400m
szél: 400m,   súly: 520m

2016. V.

Típusrajz: VO-9112



Védővezetők: 1x95/55 ACSR         =140N/mm 2

Típusrajz: VO-9113
Vasszerkezet tömege:

19896 kg

Ez a tervdokumentum a PÖYRY-ERŐTERV ZRt. szellemi terméke. Lemásolása, adatainak  átadása a cég engedélye nélkül TILOS!

Kiadás Dátum

Aláírás

Aláírás

Lapméret:

Méretarány:

Jóváhagyó

Rajzszám:

A

Név

Név

MinőségellenőrTervező

A4

1:250

Szendi CsabaPető CsabaIványi Ervin
Első

OSF(115°-140°)+0 feszítőoszlop

VO-9103/1Fázisvezetők: 1x3x(3x500/65) ACSR        =80N/mm 2

Katica II. 400kV-os oszlopcsalád

Oszlopközök:  névleges:400m
szél: 400m,   súly: 520m

2016. V.



Ez a tervdokumentum a PÖYRY-ERŐTERV ZRt. szellemi terméke. Lemásolása, adatainak  átadása a cég engedélye nélkül TILOS!

Kiadás Dátum

Aláírás

Aláírás

Lapméret:

Méretarány:

Jóváhagyó

Rajzszám:

A

Név

Név

MinőségellenőrTervező

A4

1:250

Szendi CsabaPető CsabaIványi Ervin
Első

OSF(115°-140°)+0 feszítőoszlop

VO-9103/4

Vasszerkezet tömege:
23413 kg

Katica II. 400kV-os oszlopcsalád

Védővezetők: 2x95/55 ACSR         =140N/mm 2

Fázisvezetők: 2x3x(2x500/65) ACSR        =80N/mm 2

Oszlopközök:  névleges:400m
szél: 400m,   súly: 520m

2016. V.

Típusrajz: VO-9113



Védővezetők: 1x95/55 ACSR         =140N/mm 2

Típusrajz: VO-9114
Vasszerkezet tömege:

22266 kg

Ez a tervdokumentum a PÖYRY-ERŐTERV ZRt. szellemi terméke. Lemásolása, adatainak  átadása a cég engedélye nélkül TILOS!

Kiadás Dátum

Aláírás

Aláírás

Lapméret:

Méretarány:

Jóváhagyó

Rajzszám:

A

Név

Név

MinőségellenőrTervező

A4

1:250

Szendi CsabaPető CsabaIványi Ervin
Első

OSF(90°-115°)+0 feszítőoszlop

VO-9104/1Fázisvezetők: 1x3x(3x500/65) ACSR        =80N/mm 2

Katica II. 400kV-os oszlopcsalád

Oszlopközök:  névleges:400m
szél: 400m,   súly: 520m
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Ez a tervdokumentum a PÖYRY-ERŐTERV ZRt. szellemi terméke. Lemásolása, adatainak  átadása a cég engedélye nélkül TILOS!

Kiadás Dátum
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Méretarány:

Jóváhagyó

Rajzszám:

A

Név

Név

MinőségellenőrTervező

A4

1:250

Szendi CsabaPető CsabaIványi Ervin
Első

OSF(90°-115°)+0 feszítőoszlop

VO-9104/2

Típusrajz: VO-9114
Vasszerkezet tömege:

21865 kg

Katica II. 400kV-os oszlopcsalád

Védővezetők: 1x95/55 ACSR         =140N/mm 2

Fázisvezetők: 1x3x(3x500/65) ACSR        =80N/mm 2

Oszlopközök:  névleges:400m
szél: 400m,   súly: 520m

2016. V.



Ez a tervdokumentum a PÖYRY-ERŐTERV ZRt. szellemi terméke. Lemásolása, adatainak  átadása a cég engedélye nélkül TILOS!

Kiadás Dátum

Aláírás

Aláírás

Lapméret:

Méretarány:

Jóváhagyó

Rajzszám:
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Név
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Szendi CsabaPető CsabaIványi Ervin
Első

OSF(90°-115°)+0 feszítőoszlop

VO-9104/6

Típusrajz: VO-9114
Vasszerkezet tömege:

27150 kg

Katica II. 400kV-os oszlopcsalád

Védővezetők: 2x95/55 ACSR         =140N/mm 2

Fázisvezetők: 2x3x(2x500/65) ACSR        =80N/mm 2

Oszlopközök:  névleges:400m
szél: 400m,   súly: 520m

2016. V.


