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Tisztelt Címzett!

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet  Katasztrófavédelmi Hatósági
Osztályának munkatársai  (a továbbiakban:  FKI-KHO) 2020.  február 5.  napján felügyeleti  ellenőrzést
tartottak Sülysáp település 0406/24 hrsz. alatti szennyvíztisztító telepen. 

A felügyeleti ellenőrzésről 35100/1934-2/2020. ált. számon jegyzőkönyv készült, amit Tisztelt Címzett
2020. február 14. napján átvett. 

A jegyzőkönyvben rögzítésre került, hogy az ellenőrzés során tapasztalt technológiai hibákat szükséges
kijavítani és arról a dokumentációt megküldeni az FKI-KHO részére. 

A jegyzőkönyvben feltárt hiányosságok: 
 tisztított  szennyvíz  összefolyó  aknájából  erős  habzás  volt  tapasztalható,  ami  megjelent  a

fertőtlenítő és labirint medencében is, 
 2019.  évben  a  szennyvíztisztító  telep  központi  épülete  körül  drén  csövezés  lett  kialakítva,

amelyről vízjogi engedély nem volt fellelhető, 
 havária állapot kezdeti időpontjáról nem volt feljegyzés és az üzemnaplóban sem találtunk róla

bejegyzést,
 a Szennyvíztisztító Telepet megkerülő vezeték kibocsátási pontja nem volt megközelíthető.

Kérem Tisztelt Címzett tájékoztatását a feltárt hiányosságok kijavításáról! 

Határidő 2020. április 8. napja.  

Budapest, elektronikus bélyegző szerint

Dr. Varga Ferenc tű. dandártábornok
igazgató

nevében és megbízásából

dr. Vími Zoltán
szolgálatvezető-helyettes

____________________________________________________________________________________________
Cím: 1081 Budapest, Dologház utca 1. 1443 Bp. Pf.: 154

Telefon: +36 (1) 459 2476 
E-mail: fki.hatosag@katved.gov.hu



Terjedelem: 1 oldal (a kiadmányozói pótlap nélkül) 
Továbbítva: biztonságos kézbesítési szolgáltatás útján 
Kapják: 1. Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. (5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.)

Terjedelem: 1 oldal, + melléklet: fki-kho: 6360-3/2018. sz. jegyzőkönyv
 



Tárgy: Havária, Sülysáp szennyvíztisztító telep 

 

Tisztelt Üzemmérnökség Vezető Úr! 

 

Kérésére tájékoztatom a sülysápi szennyvíztisztító telepen bekövetkezett haváriáról és az elhárítása 

érdekében megtett intézkedésekről. 

A sülysápi szennyvíztisztító telep elfolyó vizénél az elmúlt időszakban erős habzás volt tapasztalható, 

valamint a technológia fellevegőztetése is egyre nehézkesebbé vált, a kívánt oldott oxigénszintet 

nem lehetett elérni a biológiai reaktorban.  

A habzás okának és a technológia levegőztetési problémáinak kiderítésére több alkalommal 

elvégeztük az eleveniszap szárazanyag tartalmának vizsgálatát, illetve mikroszkópos vizsgálatát, 

valamint soron kívüli vízmintákat vettünk (bejövő nyers és tisztított) és küldtünk bevizsgálásra a 

vízvizsgáló laboratóriumba. Ellenőriztük a szennyvízhálózaton található autómosókat és egyéb 

közületi felhasználókat. 

Gaál Csaba tápiószecsői polgármestertől bejelentés érkezett, miszerint az Alsó-Tápió patak 

Tápiószecső, Tó utcánál található hídjánál is fehér habzás tapasztalható. A bejelentést követően 

helyszíni bejárás során ellenőriztük a patak habzását és vizsgáltuk annak lehetséges összefüggését a 

sülysápi szennyvíztisztító telep működésével kapcsolatosan. Mintákat vettünk a patakból, amiket 

szintén megküldtünk a MEO labornak.  

A technológiát továbbra sem tudtuk megfelelő mértékben fellevegőztetni, illetve a habzás mértéke 

sem csökkent. A MEO labor által elvégzett eleveniszap mikroszkópos vizsgálatából egyértelműen 

látszott, hogy az általunk feltételezett, ismeretlen eredetű szennyezésből adódó levegőztetési 

problémák visszafordíthatatlan módon károsították a biológiai reaktorokban (I. és II. medence) 

található eleveniszapot. Előbbiek miatt, 2020.04.23-án a II. számú C-Tech medence leürítésének 

megkezdése mellett döntöttünk. Ezzel egy időben átállítottuk a telep irányítástechnikai rendszerét 

karbantartási üzemmódba, ami 1 medencés üzemet jelent, szemben az üzemszerű 2 medencés 

üzemmel. 

24 órás automata vízmintavevő készüléket igényeltünk és telepítettünk a Kóka - Tápiószecső 

regionális szennyvízelvezetési fővonal utolsó szennyvízátemelőjéhez (Tápiószecső, Határ u.). A többi 

szennyvízátemelőt is előre meghatározott fővonalak mentén tervezzük mintázni! 

A C-Tech II. számú medence leürítése és annak kitakarítása 2020.04.29-re megtörtént, a medence 

friss eleveniszappal történő beoltása a tápiószelei fölös iszappal 2020.04.29-én megkezdődött és 

jelenleg is folyamatban van. A II. számú medence normál üzemmenetbe állítása a beszállított fölös 

iszap mennyiség függvényében akár 5 hét is lehet. Előbbiek lerövidítése érdekében minél több 

eleveniszap beszállítása lesz szükséges Tápiószele szennyvíztisztító telepről! Az I. számú medence 

újraoltása is elkerülhetetlen! 

 

2020.04.29. Helyszíni bejárás 

Horinka László sülysápi polgármester 2020.04.29-re helyszíni bejárást kért tájékozódás céljából a 

sülysápi szennyvíztisztító telepre. A bejárás során közösen megtekintettük a szennyvíztisztító telepen 

folyó munkálatokat, valamint a telep mellett található tisztított szennyvíz bevezetési pontot és a 



befogadó állapotát. Mivel a sülysápi szennyvíztisztító telep tisztított szennyvíz bevezetési pontjától 

fentebb szennyezést találtunk, megtekintettük a szennyvíztisztító teleptől pár száz méterre található, 

Tápiócsir Kft. üzemeltetésében lévő, húsipari szennyvízének előkezelésére szolgáló tisztító tavait is. 

Az előtisztított húsipari szennyvíz bevezetése szintén az Alsó-Tápióba történik, de a szennyvíztisztító 

telepétől fentebb. A Tápiócsir Kft. tavaiból kifolyó víz rendkívül zavaros és bűzös volt, ezért abból a 

Horinka László Polgármester Úr jelenlétében mintát vettünk, amint átadtunk bevizsgálásra a 

vízvizsgáló laboratóriumunk mintavevőjének Cicze Károlynak. Ezt követően a bejáráshoz Gál Csaba 

tápiószecsői polgármester is csatlakozott. 

 

Sülysáp, 2020.04.29. 

 

 

 

 



 

 

 

Beszerzési szabályzat 

4_A számú melléklete 

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 

 

HAVÁRIA FELJEGYZÉS 

 

Havária esemény helyszíne, megnevezése: 

Sülysáp szennyvíztisztító telep 2241 Sülysáp, külterület, 0406/21 hrsz. 

 

Havária esemény pontos időpontja: 

2020. 05. 15.  13 óra 40 perc 

Milyen körülmények vezettek a havária eseményhez: 

Ismeretlen bebocsájtó/bebocsájtók, eddig ismeretlen helyen olyan szennyvizet engednek a sülysápi kistérség 

valamely településének/településeinek (5 település, 176,5 km hosszúságú csatornarendszer, 45 db 

szennyvízátemelő) közcsatornájába, ami a sülysápi szennyvíztisztító telep tisztított szennyvizénél nagy mértékű fehér 

(detergens) habzást eredményez, illetve gátolja a biológiai tisztítási folyamat megfelelő működését (biológiai 

medencék fellevegőztetését), abban kárt okoz. 

Üzemzavar minden részletre kiterjedő leírása: 

2020.05.09-én jelentős mértékben lecsökkent a 2020.04.29- én újra oltott sülysápi 2.sz. C-TECH medence 

levegőztetési ciklusban mért oldott oxigén szintje. Mivel ezt megelőző napokban megfelelő volt a fellevegőztetés 

mértéke (elérte a 2 mg/l oldott oxigén szintet) a telepkezelő kollégák úgy gondolták, hogy az oldott oxigénmérő 

szonda piszkolódott el, vagy hibásodott meg. A hétvége folyamán a szonda több alkalommal is kivételre és 

eltakarításra került, de a probléma nem oldódott meg. 2020.05.11-én, hétfőn a szonda ismételten kivételre és 

letakarításra került, valamint egyeztetés történt a Hach-Lange kapcsolattartójával a lehetséges hiba kiszűrése 

érdekében. A vizsgálódás során megállapításra került, hogy az oxigén szonda nem hibásodott meg és jól mér, amit 

a kézi műszerrel elvégzett kontrol mérés is megerősített.  

 

 



 

 

2020.05.11-től a 2.sz. C-TECH medence oldott oxigén szintje a levegőztetési fázisban továbbra sem emelkedik 0,09 

mg/l érték fölé. 2020.05.12-én 12 óra körül, amikor a 2.sz. C-TECH medence elkezdte a tisztított szennyvizet 

dekantálni, hirtelen nagy mértékű fehér habzás volt tapasztalható, és az eleveniszap 30 perces ülepedése is 

jelentősen romlott. 2020.05.11-től 2020.05.15-ig az oldott oxigén szintje nem emelkedett, illetve a tisztított víz 

felhabzása is egyre intenzívebbé vált (mellékelt képek). 

 

A megoldás érdekében tett vagy teendő intézkedések: 

Minden rendelkezésünkre álló erőforrás felhasználásával folytatjuk a sülysápi kistérségi szennyvízhálózat és  

szennyvízátemelők fokozott ellenőrzését. Folytatjuk továbba a 24 órás automata vízmintavevő készülék segítségével 

az ütemterv szerinti folyamatos mintavételeket a szennyvízátemelőknél, illetve a vízminták vízvizsgáló laboratórium  

általi kiértékelését a problémát okozó bebocsájtó/bebocsájtók mielőbbi beazonosíthatósága érdekében. 

 

Várható finanszírozási összeg:   

 

- 

 

Dátum: 2020.05.15. 

 

Főmérnök 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Beszerzési szabályzat 

4_B számú melléklete 

 

Jóváhagyást kérelmező lap 

gyorsított eljárású havára elhárításról 

 

 

A haváriát okozó tényállás leírása! 

 

Ismeretlen bebocsájtó/bebocsájtók, eddig ismeretlen helyen olyan szennyvizet engednek a közcsatornára, ami a 

sülysápi szennyvíztisztító telep tisztított szennyvizének jelentős mértékő felhabzását okozza, veszélyezteti a 

szennyvíztisztító telep biológiáját és ezáltal a telep üzemszerű működését is. 

 

 

Tisztelettel: 

 

 kérelmező képviseletében 
  
 …………………………………… 
 helyi vezető 

 

 

Kelt: 2020.05.15. 
 

 

 

A 2020.05.15  napján kialakult havária elhárítását, a normál üzemmenet azonnali helyreállításának az érdekében engedélyezem 

a mellékelt árajánlat ellenében a sülysápi szennyvíztisztíó telep vonatkozásában. 
 

Jelen nyilatkozat 2 eredeti példányban készült, melyből 1 példány az ellátásért felelőst illeti. 
 

Kelt:……………………….……………… 

 

Jóváhagyom: 

 

………………………………. ………………………………….. 

  
 

1.sz. C-TECH medence dekantálás közbeni habzása (2020.05.15.) 



 

 

 

2.sz. C-TECH medence dekantálás közbeni habzása (2020.05.15.) 
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HAVÁRIA FELJHEGYZÉS 
 
 
 
 
Havária esemény helyszíne, megnevezése: Sülysáp 0406/24 Hrsz. Szennyvíztisztító Telep 
 
Havária esemény pontos időpontja: 2020.10.20. 7 óra körül 
 
Milyen körülmények vezettek a Havária eseményhez: Tartós esőzés miatt a C-tech II. dekanter 
villanymotorja beázott, menetzárlatos lett. 
 
Üzemzavar minden részletre kiterjedő leírása: Tartós esőzés miatt a C-tech II. dekanter villanymotorja 
    beázott, menetzárlatos lett.  
 
A megoldás érdekében tett, vagy teendő intézkedések: A C-tech II. medence hibás dekanter 
villanymotorja elszállításra került javító műhelybe (Bíró Mihály villamosgépszerelő). Kértük a villanymotor 
soron kívüli javítását. 
 
Javaslatok: Sok mindenből 2 db van a technológiában ezért jó lenne egy tartalék motor és hajtómű a 

dekanterhez is. 
 
Várható finanszírozási igény: 100.000 HUF 
 
 
Nagykáta, 2020.10.20. 
                                                                                                                     

Králik Szabolcs 
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HAVÁRIA FELJHEGYZÉS 
 
 
 
 
Havária esemény helyszíne, megnevezése: Sülysáp 0406/24 Hrsz. Szennyvíztisztító Telep 
 
Havária esemény pontos időpontja: 2021.11.04. 7 óra körül 
 
Milyen körülmények vezettek a Havária eseményhez: Intenzív esőzés miatt a megnövekedett bejövő 
nyers szennyvíz mennyisége lehetetlenné tette a Gépirács kézi (kezelők által történő) tisztítását. A 
nagyfokú elhasználódás miatt önmagát mer nem tudja üzemszerű állapotban tartani. 
 
Üzemzavar minden részletre kiterjedő leírása: A többször igényelt kefe csere elmaradása miatt nem tud 
üzemszerűen működni. Intenzív esőzés miatt a megnövekedett bejövő nyers szennyvíz mennyisége 
lehetetlenné tette a Gépirács kézi tisztítását. Nagyon sok szemét a rácsszemét konténer helyett a 
technológiára megy. Szenzorokat, szivattyúkat, diffúzorokat beszövi akár tönkre is teheti, de a 
működésében mindenkép akadályozza. 
 
A megoldás érdekében tett, vagy teendő intézkedések: Gépirács keféjének azonnali cseréje. Ha a kefe 
rendelkezésre állna a telepi dolgozók is pár óra alatt kicserélnék. 
 
Javaslatok: Legyen tartalék kefe. Külső vállalkozót nem igen kellene a közelébe engedni.  
 
Várható finanszírozási igény: 100.000 HUF 
 
 
Sülysáp, 2021.11.05. 
                                                                                                                     

Lénárt Sándor 
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From: Wágner András <Wagner.Andras@trvzrt.hu>  
Sent: Monday, January 16, 2023 1:50 PM 
To: Pap Csilla <Pap.Csilla@trvzrt.hu> 
Subject: Fwd: Sürgős engedélykérés, hódgát bontása Sülysáp szennyvíztisztító telep 

 
Kedves Csilla! 
 
Az alábbi levél érkezett a Nemzeti Parktól. 
 
Androidos Outlookból küldve 
 

 
Feladó: Németh András <nemetha@dinpi.hu> 
Elküldve: 2023. január 10., kedd 13:14 
Címzett: Králik Szabolcs <kralik.szabolcs@trvzrt.hu>; Wágner András 
<Wagner.Andras@trvzrt.hu> 
Másolat: 'Takács Gábor' <takacs.gabor2@pest.gov.hu>; horvath.balazs@sulysap.hu 
<horvath.balazs@sulysap.hu>; onkormanyzat@sulysap.hu <onkormanyzat@sulysap.hu>; 'Gál 
Csaba' <polgarmester@tapioszecso.hu>; Balázs István <Istvan.Balazs@trvzrt.hu>; 'Galamb 
István' <galamb.istvan@pest.gov.hu>; Laczkovszky András <laczkovszky.andras@trvzrt.hu>; 
Nagy Béla <Nagy.Bela@trvzrt.hu>; Sülysáp szvt <Sulysap.szvt@trvzrt.hu>; 'Vidra Tamás' 
<vidrat@dinpi.hu> 
Tárgy: RE: Sürgős engedélykérés, hódgát bontása Sülysáp szennyvíztisztító telep 
 
Tisztelt Králik Szabolcs! 
 
Az ügyben keresném meg, hogy az év elején, január 3-án habzást észleltünk az Alsó-Tápió Tápióság - 
Tápióbicskei településhatárán.  
Ezt követően január 4-én a Vízügy által üzemeltett vízhozam mérő készülék Tápióság belterületén egy 
kisebb árhullámot észlelt, amelynek nem volt időjárási oka (nem volt esőzés), ez az árhullám 3000 m3 
többlethozammal járt.  
Majd a tegnapi napon (január 9.) történt helyszíni bejárások során a Sülysápi Szennyvíztisztító oldalsó 
befolyó árkánál szennyvízszagú volt az árok vize, illetve elég sok finom üledék volt látható. Valamint a 
Tápiószecső Tó-útja közúti híd alatt is habzás volt tapasztalható. 
 
A fentiek alapján érdeklődnénk hogy a jelenségeket köthetjük-e esetleg a tisztítótelephez? Volt-e 
bármi olyan haváriajelenség amiről tudnunk kellene. Ugyanis a már általunk többször jelzett módon 
jelenleg is zajlik a vízfolyásból a Tápióság-Tápióbicske határában elterülő természetvédelmi területek 
vízpótlása, és nagyon fontos lenne hogy értesüljünk az esetleges üzemeltetési problémákról, hogy 
időben tudjunk lépéseket tenni a természeti értékek károsodását megelőzendő. 
 
Egyúttal érdeklődnék hogy a 2022 szeptember 21-én jelzett a 0406/24 helyrajzi számon található 
vízelvezető ároknál szükséges beavatkozás ügyében milyen előrehaladás várható, ugyanis a telefonos 
és személyes egyeztetéseket követően az ügy még nem volt tisztázott (a munkagép a helyszínen nem 
állt rendelkezésre). A későbbiekben nem kaptunk visszajelzést az esetleges elvégzett munkálatokról. 
A tegnapi bejárás során úgy tűnt hogy a hódgát részleges megbontása megtörtént, az általunk jelzett 
technológiai megoldás (vízáteresztő cső) viszont nem került beépítésre és a hód visszaépítette az 
elbontott gátat. Egyúttal felhívnám a figyelmet, hogy év végével lejárt a PE-06/KTF/00949-1/2022 
számon kiadott hatósági engedély a hódgátak bontására. 
 
Egyúttal érdeklődnénk hogy esetleg a korábban kezdeményezett többoldalú egyeztetések által is 
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szükségesnek ítélt, utólagos szikkasztás ügyében történt-e előrelépés. Ugyanis informálisan eljutott 
hozzánk hogy Ócsa-Dabas térségében több szennyvíztisztító telep esetében próbálnak megoldást 
találni arra hogy a szennyvíztelepek által kibocsátott szennyvizek ne terheljék a térség víztest 
hálózatát és a befogadó RSD-t, és a futólag vázolt előzetes koncepció alapján a tisztított vizek 
összegyűjtését követően mezőgazdasági vagy valamilyen egyéb hasznosításban gondolkodnak. 
Ötletként igyekeztünk felvetni az erdészeti hasznosítást, mert a tüzifa, ipari fa kapcsán talán 
megengedőbb határértékek lehetségesek mint a humán élelmiszer esetében. 
 
 

 
 



 

 
  



 
  



 
  
Amennyiben további információra, pontosításra van szükség esetén állok rendelkezésre. A válaszokat 
előre is köszönöm! 
 
Üdvözlettel: Németh András 

  
From: Galamb István [mailto:galamb.istvan@pest.gov.hu]  
Sent: Wednesday, September 21, 2022 2:22 PM 
To: KOM ÁK Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság <dinpi@dinpi.hu>; titkarsag@kdvvizig.hu; 
Zöldhatóság Központi postafiók <zoldhatosag@pest.gov.hu>; kralik.szabolcs@trvzrt.hu; András 
Wágner <Wagner.Andras@trvzrt.hu> 
Cc: nemetha@dinpi.hu; Takács Gábor <takacs.gabor2@pest.gov.hu>; horvath.balazs@sulysap.hu; 
onkormanyzat@sulysap.hu; Gál Csaba <polgarmester@tapioszecso.hu>; István Balázs 
<Istvan.Balazs@trvzrt.hu>; András Laczkovszky <laczkovszky.andras@trvzrt.hu>; Béla Nagy 
<Nagy.Bela@trvzrt.hu>; szvt Sülysáp <Sulysap.szvt@trvzrt.hu> 
Subject: Vá: Sürgős engedélykérés, hódgát bontása Sülysáp szennyvíztisztító telep 
  

Tisztelt Králik Szabolcs szennyvízkezelési ágazatvezető! 
Tisztelt Címzettek! 
  
Mellékelem a hódgát elbontásra vonatkozó korábban kiadott és az év végéig hatályos 

természetvédelmi engedélyt. Kérem, hogy az abban foglaltak alapján a Duna-Ipoly Nemzeti Park 
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Igazgatóság illetékes természetvédelmi őrével Németh Andrással (T:+36 30 2368351) egyeztessék a 

tervezett munkálatok körülményeit.  
  
Szép napot kívánok! 
  
  
 

 

 

>>> Králik Szabolcs<kralik.szabolcs@trvzrt.hu> 2022.09.21. 11:36 >>> 
Tisztelt Címzettek! 
  
Ezúton kérjük, hogy  szíveskedjenek soron kívül engedélyezni a TRV ZRT. részére a sülysápi 
szennyvíztisztító telep mellett a 0406/24 helyrajzi számon található vízelvezető ároknál megépült 
hódgát elbontását a további anyagi károk, meghibásodások megelőzése érdekében. 
Fenti engedélykérésünket Balázs István adatszolgáltatási csoportvezető kollégánk e-Papíron is 
megküldi. 
  
A bontási munka tervezett kezdése:  2022.09.22. (csütörtök) 8 óra 
  
  

Köszönettel: 
 
Králik Szabolcs 
szennyvízkezelési ágazatvezető 

 

Nagykátai Üm-Szennyvízkezelési Üzem 
5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5. 
Mobil: +36 (30) 467-5132 
TRV Zrt. weboldal 

Tiszamenti Regionális Vízművek 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

  

 

Gondoljon a természeti értékekre, mielôtt kinyomtatná ezt a levelet! 
Please consider the environment before printing this email! 

  
  
Címzettek: 
  

mailto:kralik.szabolcs@trvzrt.hu
http://www.trvzrt.hu/


  
1., 
  

Pest Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi,  

Hulladékgazdálkodási és Bányafelügyeleti Főosztály 

Természetvédelmi Osztály 

Galamb István osztályvezető 

1072. Budapest, Nagy Diófa utca 10-12. 

E-mail  zoldhatosag@pest.gov.hu 
2., 
  
Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 
H-1088 Budapest, Rákóczi út 41. 
Központi telefonszám: +36 1 477 3500 
Központi fax: +36 1 477 3519 
Központi e-mail:  titkarsag@kdvvizig.hu 

3., 

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság  

Cím: 1121 Budapest, Költő u. 21. 

Telefon: +36 1 391 4610 

E-mail: dinpi@dinpi.hu 
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FŐVÁROSI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
KATASZTRÓFAVÉDELMI HATÓSÁGI OSZTÁLY

Tárgy:  Sülysáp,  Alsó-Tápió-patakkal  kapcsolatos
kötelezés  ügyében  értesítés  eljárás  hivatalból  történő
megindításáról
Hivatkozási szám: 35100-7330/2023.ált.
Ügyintézők: Varga Barnabás

Czakó József tű.szds.
Telefon: 06-1-459-2476 
e-mail: fki.hatosag@katved.gov.hu 

V É G Z É S

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 3. §-
a, valamint az Ákr. 104. § (2) bekezdése alapján tájékoztatom, hogy tárgyi ügyben a Fővárosi
Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  Igazgató-helyettesi  Szervezet  Katasztrófavédelmi  Hatósági
Osztály (a továbbiakban: FKI-KHO) előtt a  jogszerű üzemeltetés érdekében, az Ákr. 104. § (1)
bekezdés a), és e) pontjában foglaltak, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról
szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet] 18. § 1)
bekezdés g) pontja és az Ákr. 18. § (2) bekezdése alapján hivatalból

eljárást indít

az alábbi indokokra tekintettel:

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság (továbbiakban: TRV
Zrt.)  2023.  május  23.  napján  bejelentést  tett  az  FKI-KHO részére,  mely  szerint  a  TRV Zrt.
üzemeltetésében lévő Sülysápi Szennyvíztisztító telepen 2023. május 21. napján havária esemény
történt,  amely  a  telep  működésében zavart  okozott.  Ennek következtében a  tisztítási  hatásfok
csökkent,  a  befogadó Alsó-Tápió-patakba  nem megfelelő  minőségű tisztított  szennyvíz  került
bevezetésre.  Az  üzemeltető  TRV  Zrt.  azonnali  intézkedése  során,  a  kibocsátott  „tisztított”
szennyvizeket  befogadó  csapadékvíz  elvezető  árokba  szalmabálákat  helyezett  el.  A  Sülysápi
Szennyvíztisztító  telep  35100/18455-15/2021  ált.  számon  módosított  35100/2613-15/2016  ált.
számú vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik, mely 2025. október 31. napjáig hatályos.

Az FKI-KHO a bejelentésben szereplő havária esemény kivizsgálása kapcsán 2023. június 01.
napján helyszíni ellenőrzést tartott a tárgyi telephelyen, amelyről 35100-7330-0/2023 ált. számú
jegyzőkönyv készült.  Az ellenőrzés során megtekintettük a telep technológiai sorát,  továbbá a
befogadó Alsó-Tápió-patak állapotát. Megállapításra került, hogy a befogadó patakban korábbi
szennyezés  és  annak  nyomai  láthatóak.  A  helyszíni  ellenőrzés  idején  tisztított  szennyvizet
befogadó csapadékvíz elvezető árok, valamint az Alsó-Tápió-patak medrében a víz erőteljesen
elszíneződött, opálos képet mutatott, a partoldalon sötét színezetű kiülepedés, iszaplerakódás volt
látható.

Ügyfélfogadás: 
Hétfő, szerda: 9:00 – 12:00, 14:00 – 16:00; Péntek: 9:00 – 12:00

Tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket, hogy vízügyi és vízvédelmi hatósági ügyekkel kapcsolatban a fenti időpontokban csak
előzetes időpont-egyeztetést követően fordulhatnak személyesen a hatósághoz, illetve tekinthetnek be az eljárás során

keletkezett iratokba. 
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Tájékoztatom,  hogy    a  72/1996.  (V.  22.)  Korm.  rendelet  18.  §-a  alapján  a  vízügyi  hatóság  
hivatalból indult eljárás keretében kötelezi azt, aki a jogszabályban meghatározott feladatainak,
kötelezettségeinek elmulasztásával káros és jogellenes állapotot idézett elő.

Fentiekre tekintettel az FKI-KHO az Ákr. 3. §-a, 104. §. (1) bekezdés a) és e) pontjai, valamint
a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 5. § (9) bekezdése, 18. § (1) bekezdés g) pontja és 18. § (2)
bekezdése alapján a hivatalbóli eljárás megindítása mellett döntött.

Az  Ákr.  104.  §  (3)  bekezdése  alapján  a  hivatalbóli  eljárás  az  első  eljárási  cselekmény
elvégzésének napján kezdődik.

Tájékoztatom, hogy az eljárás megindításának napja: 2023.06.23.

Az ügyintézési határidő az Ákr. 50. § (2) bekezdés c) pontja, valamint a 103. § (1) bekezdése
alapján 60 nap.

Tájékoztatom továbbá, hogy az Ákr. 103. § (3) bekezdése alapján a hivatalbóli eljárásokban az
ügyintézési határidőbe csak az eljárás felfüggesztésének időtartama nem számít bele.

Az Ákr. 103. § (2) bekezdése alapján  a hivatalbóli eljárásokban szünetelésnek nincs helye, és a
hatóság felfüggesztés  esetén sem dönt  érdemben az ügyfél  vagy ügyfelek együttes  kérelmére.
Nincs  helye  az  eljárás  megszüntetésének,  ha  az  ügyfél  eljárási  költség  előlegezési
kötelezettségének nem tesz eleget.

Az ügyintéző neve és hivatali elérhetősége:
dr. Vími Zoltán
Varga Barnabás
Czakó József tű.szds.
(36-1) 459-2476

Felhívom T. Címzett  figyelmét arra,  hogy az Ákr. 5. § (1) bekezdése alapján az eljárás során
bármikor tehet nyilatkozatot, észrevételt, valamint hogy az Ákr. 33. § (1) bekezdése alapján az
eljárás  bármely  szakaszában  és  annak  befejezését  követően  is  betekinthet  az  eljárás  során
keletkezett  iratba,  arról  -  a  (4)  bekezdés  alapján  -  másolatot,  kivonatot  készíthet  vagy  –
kormányrendeletben meghatározott költségtérítés ellenében - másolatot kérhet, amelyet a hatóság
kérelemre hitelesít.

Felhívom továbbá T. Címzett figyelmét, hogy a hivatalbóli eljárásban az ügyfelet az Ákr. 105. §-a
alapján adatszolgáltatási kötelezettség terheli, mely alapján a hatóság felhívására közölni köteles
az  érdemi  döntéshez szükséges  adatokat.  Az adatszolgáltatási  kötelezettség  elmulasztása  vagy
valótlan adatok közlése esetére törvény vagy kormányrendelet jogkövetkezményeket  állapíthat
meg. 
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Az FKI-KHO feladat- és hatáskörét a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése,  a
vízügyi  igazgatási  és  a  vízügyi,  valamint  a  vízvédelmi  hatósági  feladatokat  ellátó  szervek
kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 223/2014. (IX. 4.) Korm.
rendelet] 10. § (1) bekezdés 2. pontja, valamint illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet
2. számú mellékletének 2. pontja szabályozza.

Levelem az Ákr. 104. § (3) bekezdésén alapul.

Budapest, elektronikus bélyegző szerint
Lipták Attila tű. dandártábornok

igazgató
nevében és megbízásából

dr. Vími Zoltán
szolgálatvezető-helyettes

Terjedelem: 3 oldal (a kiadmányozó pótlap nélkül)
Kapják: 1. Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság biztonságos kézbesítési szolgáltatás útján – Hivatali Kapu

2. Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. biztonságos kézbesítési szolgáltatás útján – Hivatali Kapu
3. Sülysáp Város Önkormányzata biztonságos kézbesítési szolgáltatás útján – Hivatali Kapu

____________________________________________________________________________________________
Cím: 1081 Budapest, Dologház u. 

Telefon: +36(1) 459-2476
E-mail: fki.hatosag@katved.gov.hu 
KRID azonosító (FKI): 313504758



ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített

35100/7330-3/2023.ált. 


